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Opinnäytetyö on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen osa käsittelee 
generaattoreiden oikosulkulaskuja, ja toinen osa vesivoimalaitosten generaattoreiden 
relesuojausta. 
 
Työssä tarkistetaan tekeekö tehtävänantajan tähän mennessä käyttämä 
oikosulkulaskentapohja laskut oikein, ja kehitetään tästä parempi versio. Työssä 
selvitetään myös vesivoimalaitosten generaattoreiden suojausvaatimukset, ja 
laaditaan ohje suojaustoimintojen toiminnalle ja asetuksille. 
 
Työssä selitetään tarkasti kaksi eri tapaa laskea oikosulkuvirtoja. Nämä ovat 
ominaisoikosulkutehomenetelmä ja IEC-standardin määrittelemä menetelmä. Myös 
kaikki suureet ja oikosulun eri vaiheet sekä laskentaa varten tarvittavat tiedot on käyty 
läpi. 
 
Laskentapohja on tehty Excelissä ominaisoikosulkumenetelmällä tehtävänantajan 
toivomuksesta. Laskentapohja laskee kaikki tarvittavat virrat vesivoimalaitosten 
kojeistojen, kaapelien jne. mitoitusta varten. 
 
Relesuojausvaatimukset on koottu eri relevalmistajien suosituksista ja norjalaisen 
Statkraftin asettamista vaatimuksista. Työssä on selitetty kaikkien suojaustoimintojen 
toiminta, ja on laadittu ohjeet miten nämä toiminnot asetetaan VAMP:n ja ABB:n 
generaattorisuojissa. 
 
Työ antaa hyvän tuntemuksen generaattoreiden ja sähköasemien oikosulkulaskuista, 
sekä hyvän käsityksen relesuojaustoimintojen ominaisuuksista ja asetuksista. 
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Abstrakt 
Examensarbetet är uppdelat i två delar, där den första delen behandlar 
kortslutningsberäkningar för generatorer och den andra delen reläskydd för 
generatorer i vattenkraftverk. 
 
I examensarbetet granskas om den befintliga beräkningsbotten som uppdragsgivaren 
använder sig av utför beräkningarna rätt och en förbättrad version av denna skapas. I 
arbetet undersöks också reläskyddskraven för generatorer i vattenkraftverk och en 
manual på de krävda reläskyddens funktion och inställningar skapas.  
 
I arbetet genomgås noggrant två metoder för kortslutningsberäkningar: 
delkortslutningseffektmetoden och metoden enligt IEC-standarden. Också olika 
storheter och skeden av en kortslutning, samt den behövliga informationen för att 
utföra beräkningarna, finns förklarade. 
 
Beräkningsbottnen är gjord i Excel enligt delkortslutningseffektmetoden på önskemål 
av uppdragsgivare. Med beräkningsbottnen räknas alla strömmar som behövs för att 
dimensionera ställverk, kablar etc. i vattenkraftverk. 
 
Reläskyddskraven är sammanställda från olika relätillverkares rekommendationer och 
de norska kraven presenterade av Statkraft. I arbetet har alla skyddsfunktioners 
funktionssätt förklarats, och instruktioner har skrivits på hur dessa funktioner ställs in 
i VAMP- och ABB-generatorskydd. 
 
Arbetet ger goda kunskaper om kortslutningsberäkningar för generatorer och 
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Summary 
This Bachelor’s thesis is split up into two parts, the first part deals with short circuit 
calculations for generators, and the second part with relay protection of hydro 
generators. 
 
The thesis includes a review of the tool, which the employer now uses for calculating 
short circuit currents, in order to find out if it carries out the calculations the right way. 
If it doesn’t, a better version of this is to be made. It also contains an analysis of relay 
protection requirements in hydro power plants, and instructions on the functions and 
settings. 
 
Two methods for short circuit calculations are thoroughly reviewed. These are the 
apparent short-circuit power method and the method according to the IEC-standard. All 
the different variables, stages and the initial information needed for calculating are 
explained. 
 
The tool for calculating is made in excel, using the apparent short-circuit power 
method as requested by the employer. It calculates all the currents needed for 
dimensioning switchgear, cables etc. in hydro power plants. 
 
The relay protection requirements are put together from the recommendations of 
different relay manufacturers and the Norwegian requirements presented by Statkraft. 
The operation of every protection function is described, and instructions for applying 
the settings in VAMP and ABB generator protection relays are presented. 
 
The thesis gives very good knowledge of short circuit calculations of generators and 
substations, and a good insight into the operation and settings of the relay protection 
functions.   
_________________________________________________________________________ 
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Vesivoimalaitoksen suunnittelussa on ta¨rkea¨a¨ tieta¨a¨ laitoksessa mahdollisten vikati-
lanteiden aikana esiintyva¨t oikosulkuvirrat. Virtojen arvoja ka¨yteta¨a¨n kojeiston
mitoitukseen seka¨ relesuojauksen asetuksiin. Tyo¨ on jaettu kahteen osaan, joista
ensimma¨inen ka¨sittelee oikosulkulaskuja ja toinen relesuojausta.
Oikosulkuvirtojen laskemiseen on olemassa monta menetelma¨a¨, joista osa on
todella tarkkoja mutta vaikeita ka¨ytta¨a¨, ja toiset helppoja ka¨ytta¨a¨, mutta eiva¨t yhta¨
tarkkoja. Tyo¨ssa¨ ka¨yn la¨pi eri menetelmia¨ ja annan esimerkkeja¨ niiden ka¨yto¨sta¨. Kun
oikosulkupiiriin lisa¨ta¨a¨n generaattoreita, laskemisesta tulee vaikeampaa. Generaat-
torin aiheuttama oikosulkuvirta vaimenee ajan myo¨ta¨, joten oikosulkuvirta muuttuu
koko ajan ennen kuin se saavuttaa pysyva¨n tilan. Tyo¨ssa¨ kehiteta¨a¨n laskentapohja
oikosulkuvirtojen laskemista varten ja seliteta¨a¨n kaikki tarvittavat tiedot, jotta
ka¨ytta¨ja¨ myo¨s ymma¨rta¨a¨, mita¨ laskentapohjassa tapahtuu.
Generaattori on yksi laitoksen kalleimmista komponenteista, joten se tulee suojata
hyvin mahdollisilta vikatilanteilta. Ta¨sta¨ huolimatta vesivoimalaitosten generaattor-
eille ei ole ma¨a¨riteltyja¨ suojausvaatimuksia, joten tyo¨ssa¨ on koottu ohje tarvittavista
suojaustoiminnoista ja na¨iden toiminta on ka¨yty la¨pi.
22 Tarkoitus
Tyo¨n tarkoituksena on tarkastaa olemassa oleva oikosulkulaskentapohja ja tehda¨ siita¨
parannettu versio, seka¨ tehda¨ vesivoimageneraattoreiden relesuojauksen ka¨sikirja.
Oikosulkulaskentapohja pita¨a¨ tehda¨ ka¨ytta¨ja¨ysta¨va¨llisemma¨ksi, koska yksitta¨inen
suunnittelija ka¨ytta¨a¨ sita¨ vain kerran jokaisen projektin aikana, ja ka¨ytto¨kertojen
va¨linen aika voi olla pitka¨. Pitka¨n aikava¨lin aikana helposti unohtuu, miten pohjaa
ka¨yteta¨a¨n, jos sen ka¨ytta¨minen on vaikeaa.
Vanha oikosulkulaskentapohja on tehty Excelissa¨, ja ka¨ytta¨en ominaisoikosulkutehome-
netelma¨a¨ silla¨ lasketaan alkuoikosulkuvirrat laitoksessa, jossa on kaksi generaattoria
ja kolmika¨a¨mimuuntaja, joka syo¨tta¨a¨ kahta erillista¨ verkkoa. Uusi laskentapohja
toteutetaan myo¨s Excelilla¨, ja siina¨ tulee olla kolme eri laitostyyppia¨: kaksi generaat-
toria ja yksi muuntaja, kolme generaattoria ja kaksi muuntajaa, jotka syo¨tta¨va¨t eri
verkkoja seka¨ kolme generaattoria ja kaksi rinnakkaista muuntajaa samalle verkolle.
Laskentapohjissa tulee myo¨s olla mahdollisuus ja¨tta¨a¨ tietty komponentti tyhja¨ksi
ja na¨in muuttaa laitoksen ulkona¨ko¨a¨. Ennen uuden laskentapohjan kehitta¨mista¨
selviteta¨a¨n milla¨ menetelma¨lla¨ oikosulkuvirrat tulisi laskea ta¨ma¨n tyyppisessa¨ pro-
jektissa. Tyo¨ssa¨ ka¨yda¨a¨n ominaisoikosulkutehomenetelma¨n lisa¨ksi la¨pi kansainva¨lisen
standardin ma¨a¨rittelema¨ menetelma¨ ja tehda¨a¨n vertailuja na¨iden kahden menetelma¨n
va¨lilla¨. Vanhalla laskentapohjalla laskettiin ainoastaan alkuoikosulkuvirta, mutta
uuden pohjan tulee sisa¨lta¨a¨ myo¨s termisen ja dynaamisen oikosulkuvirran laskut,
koska na¨ita¨ ka¨yteta¨a¨n kojeistojen mitoituksessa.
Relesuojauksen ka¨sikirja on tarpeellinen, koska suojaukselle ei ole asetettu yleisia¨ vaa-
timuksia, vaan ne ma¨a¨ritella¨a¨n projektikohtaisesti. Ka¨sikirja on pa¨a¨osin tarkoitettu
uusille suunnittelijoille, jotta he saavat ka¨sityksen relesuojauksen toiminnasta ja
laajuudesta. Ka¨sikirjasta pita¨a¨ saada selkea¨t ohjeet tarvittaville suojaustoiminnoille
ja toimintojen asetteluille yleisimmissa¨ suojareleissa¨, jotka ta¨ssa¨ tapauksessa ovat
VAMP- ja ABB-generaattorisuojareleet.
33 Vesivoima
Vesivoimalaitoksilla tuotetaan sa¨hko¨a¨ veden potentiaalienergiasta. Veden virtaus oh-
jataan voimalaitoksen la¨pi, jossa sen liike-energia pyo¨ritta¨a¨ turbiinia, joka puolestaan
pyo¨ritta¨a¨ generaattoria. (VEO Academy, 2006, s. 1).
Vesivoima on uusiutuvaa energiaa, joka ei aiheuta kasvihuonekaasuja tai muita
epa¨puhtauksia. Vuonna 2012 koko maailman energiatuotannosta 17 % tuli
vesivoimasta (The Shift Project, 2012). Suomen energiatuotannosta vuonna
2013 18,6 % tuli vesivoimasta (Energiateollisuus, 2014).
Vesivoimalla on myo¨s erinomaiset sa¨a¨to¨mahdollisuudet verrattuna muihin
sa¨hko¨ntuotantotapoihin. Sa¨hko¨a¨ ei voida varastoida vaan se pita¨a¨ tuottaa
samanaikaisesti, kun sita¨ ka¨yteta¨a¨n. Vesivoimaa voidaan varastoida vesialtaiden
avulla ja pa¨a¨sta¨ma¨lla¨ enemma¨n/va¨hemma¨n vetta¨ laitoksen la¨pi saadan nopeasti
sa¨a¨dettya¨ tuotantoa. (C2ES, 2011, s. 1).
Vesivoimalaitokset voidaan jaotella kolmeen kategoriaan sa¨a¨to¨mahdollisuuden perus-
teella. Na¨ma¨ ovat sa¨a¨nno¨stelyvoimalaitos, jokivoimalaitos ja pumppuvoimalaitos.
Sa¨a¨nno¨stelyvoimalaitoksessa on suuri vesiallas, jonka avulla tuotantoa voidaan
sa¨a¨della¨ jopa vuositasolla. Jokivoimalaitoksessa sa¨a¨to¨mahdollisuudet oman padon
avulla ovat melko olemattomia. Pumppuvoimalaitos toimii normaalin kuormituksen
aikana kuin tavallinen vesivoimalaitos, mutta pienen kuormituksen aikana se pumppaa
vetta¨ yla¨puolella olevaan altaasen, jota hyo¨dynneta¨a¨n kuormituksen ollessa korkea.
(Jacobsson, 2003, s. 100).
Sa¨a¨to¨mahdollisuusjaottelun lisa¨ksi vesivoimalaitokset voidaan jaotella esim. putousko-




Francis turbiini on James B. Francisin vuonna 1849 tekema¨ parannus Howardin
turbiinista. Se on reaktioturbiini, jota ka¨yteta¨a¨n keskikorkeapainelaitoksissa, ja
sita¨ ka¨ytettiin myo¨s keskipainelaitoksissa ennen Kaplan turbiinin yleistymista¨.
Putouskorkeus voi olla kymmenesta¨ metrista¨ satoihin metreihin, ja teho muutamista
kilowateista jopa yli gigawatin. Maailman suuritehoisimmat koneet ovat juuri Francis
turbiineja. (VEO Academy, 2006, s. 12).
Vesi tuodaan turbiinille johtolaitteessa, jossa se kierta¨a¨ turbiinia vaakatasossa
ennen juoksupyo¨ra¨a¨n ajautumista. Turbiini sijoitetaan ulostulon vedenpinnan
alapuolelle, jonka seurauksena imuputkeen syntyy imu, joka kohentaa turbiinin
tehoa.(Kuhlin).
Turbiinin tehoa sa¨a¨deta¨a¨n johtosolukkeilla. Johtorengasta sa¨a¨ta¨ma¨lla¨ kaikki jo-
htosolukkeet liikkuvat samalla tavalla. Kuvassa 2 on esitettyna¨ johtosolukkeiden
toiminta, solukkeiden ollessa auki pa¨a¨se vesi virtaamaan niiden va¨lista¨, sulkemalla
solukkeet ne tiivista¨va¨t toisiaan ja ainoastaan va¨ha¨n vuotovetta¨ pa¨a¨see la¨pi. (VEO
Academy, 2006, s. 12).
Kuva 1: Francis turbiini (VEO
Academy, 2006, s. 12).
Kuva 2: Johtosolukkeet (VEO
Academy, 2006, s. 12).
53.1.2 Kaplan
Kaplan turbiini on Viktor Kaplanin kehitta¨ma¨ turbiinityyppi, jota ka¨yteta¨a¨n pien- ja
keskipainelaitoksissa, eli pienet putouskorkeudet ja suuret vesima¨a¨ra¨t. Putouskorkeus
voi olla muutamista metreista¨ noin 70 metriin ja teho voi olla kymmenista¨ kilowateista
satoihin megawatteihin. (VEO Academy, 2006, s. 13).
Kaplan turbiinin toiminta on pitka¨lti sama kuin Francis turbiinin, eli vesi oh-
jataan johtolaitteella turbiinille ja veden ma¨a¨ra¨a¨ voidaan sa¨a¨ta¨a¨ johtosolukkeilla. Erot
Francis turbiinista ovat juoksupyo¨ra¨ssa¨. Kuvasta 3 na¨hda¨a¨n, etta¨ kaplan turbiinin
juoksupyo¨ra¨ muistuttaa ulkona¨o¨lta¨a¨n potkuria. (VEO Academy, 2006, s. 13).
Kaplan turbiinilla on todella laaja hyo¨tysuhdealue, koska sen tehoa sa¨a¨deta¨a¨n
seka¨ johtolaitteen johtosolukkeilla ja juoksupyo¨ra¨n lapakulmien sa¨a¨do¨lla¨. Na¨iden
kahden sa¨a¨to¨mahdollisuuden ansiosta saadaan suuri toimintaalue. (VEO Academy,
2006, s. 13).
Kaplan turbiinista on myo¨s versioita, joissa on vain yksi sa¨a¨to¨mahdollisuus, ta¨llo¨in
sita¨ kutsutaan semi-kaplaniksi. Na¨ma¨ voivat olla joko johtosolukkeilla sa¨a¨detta¨via¨ tai
lapakulmilla sa¨a¨detta¨via¨. (Renewables first).
Kuva 3: Kaplan turbiini (VEO Academy, 2006, s. 13).
Putkikaplan turbiineja ka¨yteta¨a¨n laitoksissa, joissa on todella pieni putouskorkeus,
na¨issa¨ turbiini on vaakatasossa kuvien 4 ja 5 mukaan. Kuvassa 4 on koteloturbiini, ne
ovat hidaska¨yntisia¨ ja niiden halkaisija on todella suuri. Kuvassa 5 on kuiluturbiini,
jonka toiminta on samanlainen mutta se on pitempi ja kapeampi kuin koteloturbiini
ja nopeaka¨yntisempi. Koteloturbiinilla on parempi hyo¨tysuhde ja kuiluturbiinilla on
pienemma¨t rakennuskustannukset. (VEO Academy, 2006, s. 15).
6Kuva 4: Kaplan koteloturbiini (VEO
Academy, 2006, s. 15).
Kuva 5: Kaplan kuiluturbiini (VEO
Academy, 2006, s. 15).
3.1.3 Pelton
Peltonturbiini on Lester Allen Peltonin kehitta¨ma¨ impulssiturbiini. Peltonturbiineja
ka¨yteta¨a¨n korkeapainelaitoksissa, joissa on suuret putouskorkeudet, paras toimivuus
saadan yli 50 metrin putouskorkeuksilla, mutta se toimii myo¨s matalammilla putouk-
silla. (Kuhlin). Turbiinilla on laaja tehoalue, teho voi olla kymmenista¨ kilowateista
satoihin megawatteihin (VEO Academy, 2006, s. 11).
Turbiini na¨ytta¨a¨ renkaalta, jonka ulkoreunaan on kiinnitetty kulhoja. Turbi-
inissa korkeapaineinen vesi ohjataan putkea pitkin turbiinille, jossa vesi kuristetaan
suuttimien la¨pi, jotka suihkuttavat vetta¨ todella korkealla nopeudella kulhoihin, jonka
seurauksena turbiini pyo¨rii. (Machowski & Bialek & Bumby, 1997, s. 18). Suuttimia
voi olla 1-6 kpl., joita avataan tietylla¨ sekvenssilla¨. (Veo Academy, 2006, s. 11)
Turbiinin tehon sa¨a¨to¨ tehda¨a¨n suuttimien neulaventtiileilla¨, jotka sa¨a¨ta¨va¨t suihkutuk-
sen kokoa. Suuttimessa on myo¨s deflektori, joka a¨killisen kuormituksen putoamisen
sattuessa ohjaa vesisuihkun kulhojen ohi. (Machowski ym., 1997, s. 18).
Kuvassa 6 on tyypillinen pelton turbiini kuudella suuttimella ja kuvassa 7 on
la¨hempi kuva suuttimen osista.
Kuva 6: Pelton turbiini (VEO
Academy, 2006, s. 11).
Kuva 7: Pelton turbiinin suutin (Ma-
chowski ym., 1997, s. 18).
73.2 Generaattori
Generaattori on tahtikone, ja kuten kaikki muut pyo¨riva¨t sa¨hko¨moottorit se koostuu
kiintea¨sta¨ osasta eli staattorista, ja liikkuvasta osasta eli roottorista.
Staattori koostuu rungosta, joka on koottu urallisista rautalevyista¨, na¨ihin uriin
staattorika¨a¨mitys on asennettu. Staattorissa on myo¨s laakerikilvet, ja laakerit
roottorin akselia varten. (Alfredsson, A., 2003, s. 81).
Roottori voi olla umpinapa- tai avonaparoottori. Umpinaparoottoria ka¨yteta¨a¨n
koneissa, joissa on nopea pyo¨rimisnopeus, esimerkiksi ho¨yry tai kaasuturbiinien
yhteydessa¨ (Weedy & Cory, 1998, s. 96). Na¨issa¨ on yleensa¨ kaksi tai nelja¨ napaa joten
pyo¨rimisnopeus on 3000 tai 1500 r/min (Machowski ym., 1997, s. 10).
Vesivoimalaitoksissa ka¨yteta¨a¨n avonaparoottoria, koska se soveltuu hitaaseen
pyo¨rimisnopeuteen. Na¨ma¨ pyo¨riva¨t yleensa¨ hitaammin kuin 500r/min.(Machowski
ym., 1997, s. 10). Pyo¨rimisnopeuden ollessa hidas tulee roottorissa olla useampi
napa toimiakseen 50 tai 60 Hz:lla¨. Generaattorin tuottaman sa¨hko¨motorisen voiman
taajuus laskentaan kaavalla 3.1, jossa n on pyo¨rimisnopeus r/min ja p on napaparien
ma¨a¨ra¨. Ta¨ten todetaan, etta¨ hitaasti pyo¨riva¨lla¨ koneella tulee olla useampi napa,






Oikosulku on sa¨hko¨a¨ johtava yhteys kahden tai useamman virtajohtimen va¨lilla¨,
yhteydella¨ on matala impedanssi, joka johtaa vikakohdan ja¨nnitteen putoamiseen
normaalista arvostaan nollaan tai melkein nollaan.(Winell, 2012, s. 124). Verkkoa
eniten rasittava on kolmivaiheinen oikosulku, sen aikana oikosulkuvirran suuruus voi
olla 10-40 kertainen nimelliseen kuormitusvirtaan verrattuna.(Elovaara & Laiho, 2007,
s. 74)
Sa¨hko¨verkko on nykya¨a¨n todella vahva, osittain, koska suuret generaattoritehot
ovat kytkettyina¨ yhteiseen verkkoon, ja osittain johtimien ja verkkojen mitoituksen
suuruudesta. Ta¨sta¨ johtuen oikosulkuvirrat ovat todella suuria, joidenka seurauksena
termiset ja dynaamiset vaikutukset ovat haastavia. Ta¨ma¨n takia laitoksia mitoittaessa
tulee aina laskea oikosulkuvirtojen suuruudet ja ma¨a¨ritta¨a¨ niiden katkaisuajat.
Komponentit tulee mitoittaa kesta¨ma¨a¨n oikosulkuvirran vaikutukset, jotka ovat paljon
korkeammat kuin laitteen normaalin ka¨ytto¨virran arvot.(Winell, 2012, s. 124).
Oikosulkuvirta koostuu tasavirtakomponentista ja vaihtovirtakomponentista. Tasavir-
takomponentin suuruus ma¨a¨ra¨ytyy oikosulun syntyhetkesta¨ ja sen vaimeneminen
riippuu piirin resistanssin ja reaktanssin suhteesta. Vaihtovirtakomponentti vaimenee
impedanssin kasvaessa kohti pysyva¨a¨ tilaa. (ABB, 2000, Luku 7 s. 1).
4.1 Oikosulkulaskenta
Oikosulkuvirtoja voi laskea eri menetelmilla¨ ja eri tarkkuuksilla, riippuen saatavissa
olevista tiedoista ja tarvittavista teknisista¨ tarkkuuksista. Tarvittavat laskut riippuvat
myo¨s siita¨, mihin tuloksia ka¨yteta¨a¨n. Esimerkiksi laitteiden mitoituksessa ka¨yteta¨a¨n
eri arvoja, kun suojausasetteluja tehdessa¨.
Laskuissa pita¨a¨ ottaa huomioon myo¨s turvamarginaalien suuruus. Laskiessa
maksimi virtoja turvamarginaalin pita¨a¨ olla tarpeeksi suuri, kuitenkin johtamatta
siihen, etta¨ laitteet mitoitetaan taloudellisesti kannattamattomasti turhan korkeille
arvoille. Minimi oikosulkuvirran turvamarginaalin pita¨a¨ olla niin suuri, etta¨ pystyta¨a¨n
erottamaan korkeimman ka¨ytto¨virran ja pienimma¨n oikosulkuvirran ero. (Schlabbach,
2005, s. 3).
Laskiessa generaattoreiden oikosulkuvirtoja pita¨a¨ erottaa generaattorin la¨hella¨
tapahtuva oikosulku ja kaukana generaattorista tapahtuva oikosulku. Oikosulku
katsotaan tapahtuvan generaattorin la¨hella¨ silloin, kun yhden tahtigeneraattorin osuus
oikosulkuvirrasta on suurempi kuin kaksi kertaa sen nimellisvirta. (Schlabbach, 2005,
s. 67).
Tahtigeneraattoreiden oikosulkuvirtoja laskiessa pita¨a¨ huomioida reaktanssin muut-
tuminen oikosulun aikana. Vian alussa reaktanssin arvo putoaa pitkitta¨isen
tahtireaktanssin alkuarvoon, josta se vian aikana suurenee kohti pysyva¨n tilan
reaktanssia, mika¨li oikosulkua ei katkaista. Seuraavassa kappaleessa on ka¨yty la¨pi
reaktanssin muuttuminen.
94.1.1 Subtransientti ja transientti
La¨hella¨ generaattoria tapahtuvassa oikosulussa vaimeneva vaihtovirtakomponentti
esiteta¨a¨n subtransientin ja transientin avulla. Subtransienttia kutsutaan myo¨s
alkutilan arvoksi ja transienttia muutostilan arvoksi, na¨ma¨ ovat arvoja generaattorin
reaktanssille oikosulun aikana. Oikosulun aikana generaattorin reaktanssi muuttuu,
oikosulun syntyhetkella¨ reaktanssi putoaa subtransienttiin arvoon, josta se ajan myo¨ta¨
kasvaa takaisin normaalin arvoonsa.(Winell, 2012, s. 125).
Reaktanssin putoaminen johtuu siita¨, etta¨ a¨killisen oikosulun tapahtuessa, oikosulusta
syntyva¨ virta ei hetkellisesti pysty ajautumaan roottorin la¨pi roottorivirtaa kohti, root-
torika¨a¨mitys pyrkii ylla¨pita¨ma¨a¨n muuttumatonta virtausta. Staattorika¨a¨mityksesta¨
tuleva virtaus ei ta¨ten va¨litto¨ma¨sti tule omaksumaan oikosulkuvirtaa vastaavaa arova.
Ta¨sta¨ johtuen induktanssista tulee huomattavasti pienempi kuin normaalissa tilassa.
Lisa¨ksi m.m. generaattorin napalevyjen vaimennuska¨a¨mityksista¨ tulee induktiota,
joka vastustaa virtauksen muutoksen tapahtumista, joka entisesta¨a¨n alentaa reak-
tanssia.(Alfredsson, A., 2003, s. 113)
Alkuvaiheessa reaktanssi koostuu nelja¨n eri vuoreitin reaktansseista, na¨ma¨ ovat
vuotoreaktanssi Xl, ankkurireaktion reaktanssi Xa, vaimennuska¨a¨mityksen reaktanssi
XD ja kentta¨ka¨a¨mityksen reaktanssi Xf . Vuotoreaktanssi vastaa reittia¨, jonka vuo-
tovuo kulkee staattorika¨a¨mien ympa¨ri. Ankkurireaktion reaktanssi vastaa vuoreittia¨
ilmava¨lin yli, vuotoreaktanssi ja ankkurireaktion reaktanssi ovat pysyvia¨ reaktansseja
ja pysyva¨n tilan reaktanssi Xd koostuu na¨ista¨ kahdesta. Vaimennuska¨a¨mityksen reak-
tanssi esiintyy vain subtransientin aikana ja se vastaa vuoreittia¨ vaimennuska¨a¨mien
ympa¨ri. Kentta¨ka¨a¨mityksen reaktanssi haihtuu transientin ajan ja¨lkeen ja se vastaa
kentta¨ka¨a¨mien ympa¨ri olevaa vuoreittia¨. (Machowski ym., 1997, s. 103).
Yksinkertaisesti sanottuna kone on hidas vastaanottamaan nopeita muutoksia,
jolloin edella¨ mainittu staattorireaktio esiintyy, joka antaa koneelle reaktanssiomi-
naisuudet. (Winell, 2012, s. 125).
Reaktanssit nousevassa ja¨rjestyksessa¨ X ′′d < X
′
d < Xd.
Suurissa generaattoreissa X ′d on suunnilleen kaksinkertainen ja Xd on suunnilleen
kymmenkertainen X ′′d :n arvoon verrattuna.
10
4.1.2 Subtransientti
Subtransientit eli alkutilan arvot, merkita¨a¨n yleensa¨ kahdella indeksointipilkulla,
esim. X ′′d . Generaattorin subtransientti komponentti ma¨a¨ra¨ytyy staattorin ja
vaimennuska¨a¨mityksen va¨lisesta¨ impedanssista. Ta¨ta¨ komponenttia kutsutaan sub-
transientiksi reaktanssiksi.(Schlabbach, 2005, s. 67).
Generaattorin tuottama oikosulkuvirta on suhteessa subtransientin reaktanssin
suuruuteen, eli korkeampi subtransientti reaktanssi johtaa pienempa¨a¨n oikosulku-
virtaan. Ta¨sta¨ huolimatta ei subtransienttia reaktanssia haluta kovin korkeaksi,
koska silloin silla¨ on negatiivinen vaikutus generaattorin dynaamisen stabiilisuuden
suorituskykyyn.(Schlabbach, 2005, s. 240).
Subtransienttia reaktanssia ka¨yteta¨a¨n laskettaessa alkutilan arvoja, laskuihin
ka¨yteta¨a¨n pitkitta¨ista¨ alkureaktanssia X ′′d . Subtransientti reaktanssi haihtuu subtran-
sientilla aikavakiolla T ′′d , joka on muutaman jakson pituinen. (Schlabbach, 2005, s. 67).
Subtransientti reaktanssi on reaktansseista pienin, joten sen aikana virrat ovat
suurimpia ja dynaamiset seka¨ termiset rasitukset ovat ta¨ten myo¨s suurimpia.
Subtransientin reaktanssin arvolla lasketaan alkuoikosulkuvirta I ′′k , jonka arvosta
lasketaan sysa¨ysoikosulkuvirta Is ja terminen oikosulkuvirta Ith.
Subtransientin reaktanssin arvo saadaan generaattorin toimittajalta, sen voi myo¨s
laskea kaavalla 4.1. Kuva 8 kuvastaa tahtigeneraattorin ekvivalenttia subtransienttia
reaktanssia.










X ′′d = Subtransientin reaktanssin ekvivalentti arvo
Xl = V uotoreaktanssi
Xa = Ankkurireaktion reaktanssi
XD = V aimennuska¨a¨mityksen reaktanssi
Xf = Kentta¨ka¨a¨mityksen reaktanssi.
Kuva 8: Subtransientti ekvivalentti reaktanssi (Machowski ym., 1997, s. 104).
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4.1.3 Transientti
Transientit, eli muutostilan arvot, merkita¨a¨n yleensa¨ yhdella¨ indeksointipilkulla,
esim. X ′d. Generaattorin transienttikomponentti ma¨a¨ra¨ytyy staattorin ja magnetoin-
tika¨a¨mityksen va¨lisesta¨ reaktanssista. Ta¨ta¨ komponenttia kutsutaan transientiksi
reaktanssiksi. Transienttia reaktanssia ka¨yteta¨a¨n laskettaessa muutostilan arvoja,
laskuihin ka¨yteta¨a¨n pitkitta¨ista¨ muutostilan reaktanssia X ′d. Transientti reak-
tanssi haihtuu transientilla aikavakiolla T ′d, joka voi kesta¨a¨ muutamia sekuntteja.
(Schlabbach, 2005, s. 67). Transientin reaktanssin arvoa ka¨yteta¨a¨n muutostilan
oikosulkuvirran I ′k laskemiseen, jonka avulla mitoitetaan suojareleiden asetteluja
(Elovaara & Laiho, 2007, s. 75).
Kuten subtransientti, myo¨s transientti reaktanssin arvo saadaan generaattorin
toimittajalta, mutta se voidaan myo¨s laskea kaavalla 4.2. Kaava on muutoin
sama kuin subtransientin reaktanssin, mutta vaimennuska¨a¨mityksen reaktanssi on
haihtunut. (Machowski ym., 1997, s. 104). Kuva 9 kuvastaa tahtigeneraattorin
ekvivalenttia transienttia reaktanssia.








X ′d = Transientin reaktanssin ekvivalentti arvo
Xl = V uotoreaktanssi
Xa = Ankkurireaktion reaktanssi
Xf = Kentta¨ka¨a¨mityksen reaktanssi.
Kuva 9: Transientti ekvivalentti reaktanssi (Machowski ym., 1997, s. 104).
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4.2 Oikosulkusuureet
4.2.1 Alkuoikosulkuvirta I ′′k
Alkuoikosulkuvirta on symmetrisen oikosulkuvirran tehollisarvo vian alkuhetkella¨.
Alkuoikosulkuvirtaa ei tule ka¨ytta¨a¨ suojausasetteluihin tai mitoituksiin vaan sen
avulla ma¨a¨riteta¨a¨n muita oikosulkuvirtoja, kuten sysa¨ysoikosulkuvirta ja terminen
oikosulkuvirta.(Huotari & Partanen, 1998, s. 23).
Alkuoikosulkuvirran laskemiseen ka¨yteta¨a¨n pitkitta¨ista¨ alkureaktanssia X ′′d , joka
vaimenee aikavakiolla T ′′d , jonka pituus on 0,1s. luokkaa (Elovaara & Laiho, 2007,
s. 75). Alkuoikosulkuvirran voi laskea ominaisoikosulkuteho menetelma¨lla¨ tai IEC:n
ma¨a¨rittelema¨lla¨ menetelma¨lla¨.
4.2.2 Muutosoikosulkuvirta I ′k
Muutostilan oikosulkuvirta esiintyy alkuoikosulkuvirran vaimennettua. Muutostilan
oikosulkuvirroilla ma¨a¨ritella¨a¨n suojareleiden virta-asetteluja. Muutostilasta lasketaan
seka¨ maksimi, etta¨ minimi oikosulkuvirta. Generaattorin reaktanssin arvona ka¨yteta¨a¨n
muutostilan arvoa X ′d. (Huotari & Partanen, 1998, s. 69). Muutosoikosulkuvirta
vaimenee aikavakiolla T ′d, joka on muutamien sekunttien luokkaa joten oikosulkuti-
lanteessa katkaisijat katkaisevat I ′k suuruisia virtoja. (Elovaara & Laiho, 2007, s. 75).
IEC standardissa ei ka¨sitella¨ muutostilan oikosulkuvirtaa.
4.2.3 Pysyva¨ oikosulkuvirta Ik
Pysyva¨n, tai jatkuvan, tilan oikosulkuvirta esiintyy muutostilan virran vaimen-
nettua. Oikosulkuvirta saavuttaa todella harvoin pysyva¨n tilan arvonsa, koska
suojauksen tulee toimia paljon nopeammin kuin se aika, joka oikosulkuvirralla kesta¨a¨
saavutta pysyva¨ tila.(Elovaara & Laiho, 2007, s. 75). Pysyva¨n tilan oikosulkuvirran
laskenta ei ole yhta¨ tarkka kuin alkutilan oikosulkuvirran laskenta (IEC, 2001, s. 117).
Tahtikoneiden maksimi pysyva¨n tilan oikosulkuvirta lasketaan kaavalla 4.3
Ikmax = λmax · In (4.3)
missa¨
Ikmax = Maksimi pysyva¨n tilan oikosulkuvirta
λmax = Suurinta mahdollista magnetointia vastaava kerroin
In = Koneen nimellisvirta
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Kerroin λmax saadaan kuvista 10 ja 11.
Ensimma¨inen sarjan ka¨yra¨ jos Ummax/Umn = 1, 6, toisen sarjan ka¨yra¨ jos
Ummax/Umn = 2, 0.
Ummax =Suurin mahdollinen magnetointija¨nnite.
Umn =Nimellismagnetointija¨nnite.
Kuva 10: Magnetointikerroin sarja 1
(IEC, 2001, s. 119).
Kuva 11: Magnetointikerroin sarja 2
(IEC, 2001, s. 119).
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4.2.4 Sysa¨ysoikosulkuvirta is
Sysa¨ysoikosulkuvirta on oikosulkuvirran suurin hetkellisarvo ja se esiintyy yhden
puolijakson kuluttua oikosulun syntyhetkesta¨ olettaen, etta¨ oikosulku on syntynyt
sina¨ hetkena¨, kun virta on huippuarvossaan jolloin tasakomponentti saa suurimman
arvonsa. Sysa¨ysoikosulkuvirtaa ka¨yteta¨a¨n laitteiden mekaanisten rakenteiden mi-
toitukseen ja se on laitteen dynaaminen rasitusarvo. (Elovaara & Laiho, 2007, s. 75).
Sysa¨ysoikosulkuvirta lasketaan standardin IEC (2001, s. 101) mukaan kaavalla 4.4.
is = κ
√




I ′′k = Alkuoikosulkuvirta
(IEC 60909-0, s. 101)
Sysa¨yskerroin κ saadaan piirin resistanssin ja reaktanssin va¨lisesta¨ suhteesta.
Sen voi laskea kaavalla 4.5 tai lukea kuvista 12 ja 13.
κ = 1, 02 + 0, 98e−3R/X (4.5)
missa¨
R = Resistanssin arvo
X = Reaktanssin arvo
Kuva 12: Sysa¨yskerroin R/X (IEC,
2001, s. 101).
Kuva 13: Sysa¨yskerroin X/R (IEC,
2001, s. 101).
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Laskiessa tahtigeneraattorin sysa¨yskerrointa tulee resistanssin arvona ka¨ytta¨a¨ RGf ar-
voa (IEC, 2001, s. 103).
RGf lasketaan kaavoilla 4.6, 4.7 ja 4.8, riippuen ja¨nnitteen ja tehon arvoista.
RGf = 0, 05 ·X ′′d jos Un > 1kV ja Sn > 100MVA (4.6)
RGf = 0, 07 ·X ′′d jos Un > 1kV ja Sn < 100MVA (4.7)
RGf = 0, 15 ·X ′′d jos Un ≤ 1kV (4.8)
joissa
RGf = Generaattorin fiktiivinen resistanssi
0, 05/0, 07/0, 15 = Standardin ma¨a¨ra¨a¨ma¨t kertoimet
X ′′d = Generaattorin alkureaktanssi
Un = Generaattorin nimellisja¨nnite
Sn = Generaattorin nimellisteho
On myo¨s olemassa laskentatapoja, joilla saadaan suurin piirtein sama tulos il-
man sysa¨yskerrointa. Na¨ita¨ ei standardissa ka¨yteta¨. Kaavassa 4.9 on esitetty ta¨ma¨
laskentatapa.(Elovaara & Laiho, 2007, s. 75).
is < 2
√
2 · I ′′k (4.9)
Kaavassa sysa¨yskerroin on korvattu luvulla 2, koska taulukoista kuvissa 12 ja
13 voidaan todeta, etta¨ sysa¨yskerroin κ ei voi olla suurempi kuin 2. Todellinen
sysa¨ysoikosulkuvirta on pienempi kuin ta¨lla¨ kaavalla saatu arvo. Jotta pa¨a¨sta¨isiin
la¨hemma¨ksi oikeaa arvoa kaavassa 4.10 luku 2 korvataan luvulla 1,8.
Is = 1, 8
√
2 · I ′k (4.10)
Koska 1, 8
√
2 ≈ 2, 5 voidaan esitta¨a¨ kaava 4.11.
Is ∼= 2, 5 · I ′′k (4.11)
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4.2.5 Terminen oikosulkuvirta Ith
Oikosulun sattuessa la¨mpo¨tila nousee ja laitteiden tulee dynaamisen kesta¨vyyden
lisa¨ksi olla myo¨s termisesti kesta¨via¨. Laitteiden terminen kesta¨vyys on yleensa¨ il-
moitettu yhden sekunnin arvona.(ABB, 2000, Luku 7 s. 9).







Ith = Ekvivalentti terminen oikosulkuvirta
I ′′k = Alkuoikosulkuvirta
m = V aimenevan vaihotvirakomponentin kerroin
n = V aimenvan tasavirtakomponentin kerroin
Kertoimet m ja n saadaan kaavoilla 4.13 ja 4.14 tai kuvista 14 ja 15. Tasavir-
takomponentin m koko riippuu sysa¨yskeroimesta ja oikosulun kestoajasta, ja
vaihtovirtakomponentin n koko riippuu suhteesta oikosulkuvirran alkuarvon ja







































































I ′′k = Alkuoikosulkuvirta









Kuva 14: Tasavirtakomponentti m (IEC, 2001, s. 131).
Kuva 15: Vaihtovirtakomponentti n (IEC, 2001, s. 133).
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4.3 Laskentamenetelma¨t
Oikosulkuvirtojen laskemista varten on olemassa eri menetelmia¨ riippuen vaadittavasta
tarkkuudesta. Ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ verrataan ominaisoikosulkutehomenetelma¨a¨ seka¨ IEC-
standardin ma¨a¨rittelema¨a¨ menetelma¨a¨. Ominaisoikosulkutehomenetelma¨ on valittu,
koska menetelma¨a¨ ka¨yteta¨a¨n olemassa olevassa laskentapohjassa. Tyo¨ssa¨ verrataan
kyseista¨ menetelma¨a¨ standardin menetelma¨a¨n ja verrataan na¨illa¨ menetelmilla¨ saatuja
tuloksia. Jos menetelmien tuloksissa ei ole suurta eroa voidaan uusi laskentapohja
myo¨s toteuttaa ominaisoikosulkutehomenetelma¨lla¨.
4.3.1 Laskenta ominaisoikosulkuteholla
Oikosulkuvirran laskeminen ominaisoikosulkutehojen avulla on nopea tapa laske
oikosulkuvirta, mutta silla¨ on myo¨s suurin epa¨tarkkuus. Lasketut arvot ovat kuitenkin
niin la¨hella¨ oikeita arvoja, etta¨ useimmissa tapauksissa voidaan hyvin ka¨ytta¨a¨ kyseista¨
menetelma¨a¨. IEC standardi ei ka¨yta¨ ominaisoikosulkutehoa.
Piirissa¨ olevan komponentin ominaisoikosulkuteho on laskennallinen teho, jossa
ta¨ysi oikosulkuvirta ja nimellisja¨nnite vaikuttavat yhta¨ aikaa ja ominaisoikosulkuteho
esiintyisi komponentin ja¨lkeen, mika¨li eiva¨t muut verkon osat rajoittaisi sita¨. (ABB,
2000, Luku 7 s. 9).
Kyseisella¨ menetelma¨lla¨ lasketaan yleensa¨ vain alkuoikosulkuvirta I ′′k ja lasket-
taessa huomioidaan vain reaktanssit. Koska resistansseja ei huomioida, ei myo¨ska¨a¨n
sysa¨yskerrointa saada tarkasti laskettua, vaan sysa¨yskerroin tulee arvioida kompo-
nenttien R/X suhteesta. Ominaisoikosulkuteholla laskemiseen tarvittavat tiedot ovat:
Ja¨nnite, teho ja komponentin impedanssi/reaktanssi. (ABB, 2000, Luku 7 s. 9).



















zk = Komponentin suhteellinen oikosulkuimpedanssi
xd = Generaattorin suhteellinen alkutilan reaktanssi
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Kun piirissa¨ on useampi komponentti rinnan tai sarjaan kytkettyina¨, jotka tuottavat
ominaisoikosulkutehoa, saadaan tietyn pisteen kokonaisoikosulkuteho yhdista¨ma¨lla¨
piiriin kuuluvat komponentit kaavoilla 4.17 ja 4.18. (ABB, 2000, Luku 7 s. 9-10).
Rinnan kytketyt komponentit










+ · · ·+ 1
Skn
(4.18)
Kun piirin ominaisoikosulkuteho on tiedossa saadaan siita¨ laskettua alkuoikosulkuvirta
kaavalla 4.19.
I ′′k =




I ′′k = Alkuoikosulkuvirta




4.3.2 Laskenta standardin IEC 60909-0 ma¨a¨rittelema¨lla¨
tavalla
Standardissa esitelty laskentamenetelma¨ perustuu vikapaikkaan sijoitettuun ekvi-
valenttin ja¨nnitela¨hteeseen. Ta¨ma¨ ekvivalentti ja¨nnitela¨hde on systeemin ainut
aktiivinen ja¨nnite. Kaikki piiriin kuuluvat komponentit, kuten generaattorit, muunta-
jat, verkko jne. korvataan niiden sisa¨isella¨ impedanssilla. (IEC, 2001, s. 35).







Ekvivalentissa ja¨nnitela¨hteessa¨ ka¨ytetta¨va¨ ja¨nnitekerroin c on standardin IEC
60909-0 ma¨a¨rittelema¨ kerroin, jota on ka¨ytetta¨va¨ monesta syysta¨.
Ja¨nnitekerroin huomioi seuraavat asiat:
–Ja¨nnite-eron oikosulkupisteen ja komponenttien va¨lilla¨.
–Ja¨nnitteen vaihtelun riippuen ajasta ja paikasta
–Muuttumiset muuntajan ka¨a¨mikytkimessa¨
–Ja¨tta¨a¨ pois kuormitukset ja kapasitanssit
–Generaattoreiden ja moottoreiden subtransientin ka¨ytta¨ytymisen. (IEC, 2001, s.
21).
Ka¨ytta¨essa¨ taulukon 1 mukaista ja¨nnitekerrointa oikosulkulaskennan tuloksiin
tulee turvamarginaali ja arvot ovat korkeampia kuin oikeassa ja¨rjestelma¨ssa¨, kuitenkin
va¨ltta¨en taloudellisesti kannattamattoman suurta arvoa. Nimellisja¨nnite ta¨ssa¨
tapauksessa on vikapaikan ka¨ytto¨ja¨nnite vian syntymishetkella¨.
Ja¨nnitekerroin c otetaan taulukon 1 mukaisesti. (IEC, 2001, s. 41).








100 V - 1000 V
1,05/1,10 0,95
Keskija¨nnite
> 1kV - 35 kV 1,10 1,00
Suurja¨nnite
>35kV 1,10 1,00
(IEC, 2001, s. 41)
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3 ·√R2k +X2K (4.21)
missa¨
c = Taulukon 1 mukainen ja¨nnitekerroin
Un = Nimellisja¨nnite
Zk = Oikosulkupiirin impedanssi
Rk = Oikosulkupiirin resistanssi
Xk = Oikosulkupiirin reaktanssi
Kahden vaiheen va¨linen oikosulkuvirta lasketaan kaavalla 4.22
I ′′k2 =
cUn
|Z(1) + Z(2)| =
cUn




· I ′′k (4.22)
missa¨
c = Taulukon 1 mukainen ja¨nnitekerroin
Un = Nimellisja¨nnite
Z(1) = Myo¨ta¨komponenttiverkon impedanssi
Z(2) = V astakomponenttiverkon impedanssi
I ′′k = Kolmivaiheinen alkuoikosulkuvirta
Myo¨ta¨komponentin oikosulkuimpedanssissa vaihevektorit ovat ja¨rjestelma¨n vai-
heiden kanssa samassa ja¨rjestyksessa¨, esim L1 L2 L3. Vastakomponentin oiko-
sulkuimpedanssissa vaihevektorit ovat ja¨rjestelma¨a¨n na¨hden ka¨a¨nteisessa¨ ja¨rjestyksessa¨
esim. L1 L3 L2. Oikosulun alkuvaiheessa vastaimpedanssin on la¨hes yhta¨ suuri kuin
myo¨ta¨impedanssi, riippumatta sattuuko oikosulku la¨hella¨ generaattoria vai kaukana
generaattorista. Siita¨ syysta¨ kaavassa 4.22 voidaan asettaa Z(1) = Z(2). Ainut kerta,
kun oikosulkuimpedanssi Z(2) eroaa Z(1):sta¨ on muutostilan tai pysyva¨n tilan aikana
jos oikosulku on generaattorin la¨hella¨. (IEC, 2001, s. 95).
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4.3.3 Komponenttien impedanssit oikosulkupiirissa¨
Oikosulkupiirissa¨ generaattorit, tahti- ja epa¨tahtimoottorit seka¨ syo¨tta¨va¨ verkko
kuuluvat oikosulkuvirtaa syo¨tta¨viin komponentteihin, jotka korvataan impedansseilla.
Myo¨s oikosulkuvirtaa rajoittavat komponentit kuten muuntajat, kuristimet, kaapeli
ja kiskot korvataan impedansseilla. (Huotari & Partanen, 1998, s. 15.) Laskiessa
oikosulkuvirtoja ka¨ytta¨en ekvivalenttia ja¨nnitela¨hdetta¨ tulee generaattoreiden ja
muuntajien impedanssit kertoa impedanssin korjauskertoimilla KG ja KT (IEC, 2001,
s. 49).
Generaattorin impedanssi
Generaattorin mallintamiseksi impedanssina tulee ensin laske generaattorin reaktanssi,
ja sitten soveltaa reaktanssiin standardin mukainen korjauskerroin. Generaattorin
valmistajalta saadaan reaktanssin arvo. Mika¨li valmistajalta saatu arvo on prosent-










X ′′G = Generaattorin reaktanssi
x′′d = Generaattorin alkutilan suhteellinen reaktanssi
U2n = Generaattorin nimellisja¨nnite
Sn = Generaattorin nimellisna¨enna¨isteho





1 + x′′d · sinϕnG
(4.24)
missa¨
KG = Generaattorin impedanssin korjauskerroin
Un = V erkon nimellispa¨a¨ja¨nnite
UnG = Generaattorin nimellispa¨a¨ja¨nnite
cmax = Taulukon 1 mukainen ja¨nnitekerroin
x′′d = Generaattorin suhteellinen alkureaktanssi
ϕnG = Generaattorin vaihekulma normaalika¨yto¨ssa¨
Generaattorin korjattu impedanssi saadan kaavalla 4.25.
ZGK = KG · ZG = KG(RG + jX ′′G) (4.25)
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Muuntajan impedanssi
Kaksika¨a¨mimuuntajan oikosulkuimpedanssin laskemiseen ka¨ytetta¨va¨t oikosulkusu-
























Zt = Muuntajan oikosulkuimpedanssi
Rt = Muuntajan oikosulkuresistanssi
Xt = Muuntajan oikosulkureaktanssi
uk = Muuntajan suhteellinen oikosulkuja¨nnite
Un = Muuntajan nimellisja¨nnite
Sn = Muuntajan nimellisna¨enna¨isteho
ur = Muuntajan suhteellinen oikosulkuresistanssi
Pkn = Muuntajan kokonaispa¨to¨tehoha¨vio¨t nimellisvirralla
In = Muuntajan nimellisvirta
Yleensa¨ muuntajan R/X suhde laskee muuntajan koon suurentuessa, isojen muun-
tajien resistanssi on niin pieni, etta¨ laskiessa oikosulkuvirtoja impedanssin voidaan
olettaa koostuvan pelka¨sta¨a¨n reaktanssista. Mika¨li lasketaan sysa¨ysoikosulkuvirtaa
tai tasavirtakomponenttia tulee resistanssi ottaa huomioon. (IEC, 2001, s. 51).
Kaksika¨a¨mimuuntajan laskuissa tulee ka¨ytta¨a¨ impedanssin korjauskerrointa Kt.
Kaksika¨a¨mimuuntajan korjauskerroin lasketaan kaavalla 4.29.
KT = 0, 95
cmax
1 + 0, 6xT
(4.29)
missa¨
KT = Muuntajan impedanssin korjauskerroin
0, 95 = Standardin ma¨a¨ra¨a¨ma¨ kerroin
cmax = Taulukon 1 mukainen ja¨nnitekerroin
xT = Muuntajan suhteellinen reaktanssi
Ja¨nnitekerrointa cmax valittaessa taulukosta 1, ka¨yteta¨a¨n muuntajan pienja¨nnitepuolen
nimellisja¨nnitetta¨ (IEC, 2001, s. 57).







xT = Muuntajan suhteellinen reaktanssi
XT = Muuntajan reaktanssi ohmeina
Un = Muuntajan nimellisja¨nnite
Sn = Muuntajan nimellisna¨enna¨isteho
24
Syo¨tta¨va¨n verkon impedanssi
Syo¨tta¨va¨sta¨ verkosta tulee tieta¨a¨ joko alkuoikosulkuvirta I ′′kv tai oikosulkuteho
S ′′kv.









Zkv = V erkon oikosulkuimpedanssi
c = Taulukon 1 mukainen ja¨nnitekerroin
Un = Syo¨tta¨va¨n verkon nimellisja¨nnite
Skv = Syo¨tta¨va¨n verkon oikosulkuteho
Ikv = Syo¨tta¨va¨n verkon oikosulkuvirta
Jos syo¨tta¨va¨n verkon resistanssin ja reaktanssin suhde Rkv/Xkv on tiedossa,







Zkv = Syo¨tta¨va¨n verkon impedanssi
Xkv = Syo¨tta¨va¨n verkon reaktanssi
Rkv = Syo¨tta¨va¨n verkon resistanssi
Avojohtoverkoissa, joissa nimellispa¨a¨ja¨nnite on yli 35kV, voidaan ekvivalentti
impedanssi Zkv tulkita reaktanssina, ta¨ten Zkv = 0 + jXkv.
Muissa tapauksissa, joissa resistanssin tarkka arvo ei ole tiedossa, voidaan impedanssi
jakaa seuraavasti. (IEC, 2001, s. 51).
Rkv = 0, 1Xkv
Xkv = 0, 995Zkv
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4.4 Oikosulkulaskentapohja
Oikosulkulaskentapohjalla mitoitetaan kojeistojen oikosulkukestoisuus, silla¨ ei ole
tarkoitus ma¨a¨ritella¨ releiden suojausasetteluja. Liitteessa¨ 1 on eri oikosulku-
laskentamenetelmien vertailuja. IEC:n ma¨a¨rittelema¨lla¨ menetelma¨lla¨ laskettujen
oikosulkuvirtojen ja ominaisoikosulkutehomenetelma¨lla¨ laskettujen oikosulkuvir-
tojen ero on noin 1-2,5 %. Liitteessa¨ 2 on simulointiohjelma Neplanilla tehdyt
simuloinnit kolmesta eri laitostyypista¨, simuloidut tulokset eroavat 1-10 % omi-
naisoikosulkumenetelma¨n tuloksista. Koska laskentapohjalla ei tarvita tarkalleen
oikeita arvoja toteutetaan laskentapohjan laskut ominaisoikosulkuteholla. Ta¨ma¨
menetelma¨ on ka¨ytta¨ja¨ysta¨va¨llisempi ja vaatii va¨hemma¨n la¨hto¨tietoja komponenteista.
Viitaten kaavaan 4.10 on sysa¨yskerroin lukittu arvoon 1,8
Viitaten kappaleeseen 2.3.5 on oikosulkuaika asetettu arvoon 1s.
Liitteessa¨ 3 on laskentapohjat, laskentapohjia on kolme kappaletta, jotka kuvas-
tavat yleisimpia¨ laitostyyppeja¨ VEO:lla.
1. kaksi rinnakkaista generaattoria ja yksi muuntaja.
2. kolme rinnakkaista generaattoria ja kaksi muuntaja, jotka syo¨tta¨va¨t eri verkkoja.
3. kolme rinnakkaista generaattoria ja kaksi rinnakkaista muuntaja syo¨tta¨va¨t samaa
verkkoa.
Na¨ita¨ vakiopohjia on mahdollista muokata kuvastamaan ka¨ytta¨ja¨n haluamaa
laitosta ja¨tta¨ma¨lla¨ ylima¨a¨ra¨isen generaattorin/muuntajan tiedot tyhja¨ksi jolloin
laskenta ei huomioi kyseista¨ komponenttia. Esimerkiksi tapauksessa nro. 2 voidaan
yhden muuntajan tiedot ja¨tta¨a¨ tyhja¨ksi jolloin laskentapohja kuvastaa laitosta, jossa
on kolme rinnakkaista generaattoria ja yksi muuntaja, ja laskee kaiken ta¨ma¨n mukaan.
Ka¨ytta¨ja¨ syo¨tta¨a¨ laskentapohjassa keltaisella merkittyihin ruutuihin komponenttien
tiedot, kaikki komponentista vaadittavat tiedot on syo¨tetta¨va¨, jotta laskenta toimii







Mika¨li impedanssi tai reaktanssi on tiedossa vain ohmeina on laskentapohjassa kohta,
johon syo¨ta¨t arvon ohmeina ja se muunnetaan automaattisesti prosenteiksi.
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Magnetointikerroin λ on standardin ma¨a¨ra¨a¨ma¨ kerroin, jota tarvitaan laskemaan
pysyva¨ oikosulkuvirta, jota taas ka¨yteta¨a¨n termisen oikosulkuvirran kertoimen n
laskemiseen.
Magnetointikertoimen ma¨a¨ritta¨mista¨ varten tarvittavat tiedot ovat:
– Suurimman magnetointija¨nnitteen ja nimellismagnetointija¨nnitteen suhde
Um/Ummax, joka on joko 1,6 tai 2,0.
– Generaattorin kylla¨stynyt tahtireaktanssi Xdsat per unit arvona.
– Generaattorin alkuoikosulkuvirran ja nimellisvirran suhde Ik′′/In.
Suhde Um/Ummax ja tahtireaktanssi on otettava generaattorin la¨hto¨tiedoista,
suhde Ik′′/In saadaan laskentapohjasta. Laskentapohjassa on kaksi kuvaa, joista
magnetointikerroin valitaan. Magnetoinnin suhde Um/Ummax ma¨a¨ra¨a¨ kumpaa kuvaa
ka¨yteta¨a¨n. Molemmissa kuvissa ka¨yra¨ haarautuu moneen osaan, tahtireaktanssin
avulla valitaan, mita¨ haarautumaa seurataan. Laskentapohja antaa ka¨ytta¨ja¨lle
suhteen Ik′′/In, joka ma¨a¨ra¨a¨ ka¨yra¨n x-akselin pisteen. Ta¨sta¨ pisteesta¨ noustaan
ylo¨s kunnes kohdataan reaktanssin avulla valittu ka¨yra¨, kohtaamispisteesta¨ jatketaan
vaakasuoraan vasemmalle y-akselille, josta saadaan magnetointikerroin λ.
Kaikkien tarvittavien tietojen syo¨tta¨misen ja¨lkeen laskentapohja esitta¨a¨ kompo-
nenttien lasketut arvot niiden vieressa¨ oleviin vihreisiin ruutuihin. Laskentapohja
laskee seuraavat arvot:
- Ominaisoikosulkuteho Sk
- Alkuoikosulkuvirta I ′′k
- Ekvivalentti terminen oikosulkuvirta Ith (vain generaattorit ja solmupisteet)
- Dynaaminen/sysa¨ys oikosulkuvirta Ipeak(vain generaattorit ja solmupisteet)
- Nimellisvirta (generaattorit)
Ja¨rjestelma¨ssa¨ eri suuntiin, riippuen oikosulun paikasta, meneva¨t ominaisoiko-
sulkutehot seka¨ alkuoikosulkuvirrat ovat myo¨s esitetty nuolien kanssa kaikissa eri
pisteissa¨. Kaikki laskenta tapahtuu niin sanotusti piilossa toisella va¨lilehdella¨, jossa
on omat taulukot oikosulkutehoille, sarjan ja rinnan kytkettyjen komponenttien
yhdista¨miselle ja oikosulkuvirroille seka¨ niiden laskemiseen tarvittaville muille su-










Ominaisoikosulkutehojen yhdista¨minen kaavoilla 4.17 ja 4.18.
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Dynaaminen oikosulkuvirta Is kaavalla 4.4.
is = κ
√
2 ∗ I ′′k






Generaattorin valmistaja toimittaa taulukoita, joista saadaan kaikki generaattorin ar-
vot. Yleisten sa¨hko¨arvojen kuten ja¨nnite, teho, virta jne. lisa¨ksi taulukoissa on useita
eri reaktanssi- ja aikavakio-arvoja. Eri laskentamenetelmissa¨ ka¨yteta¨a¨n eri arvoja,
ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ esitetyssa¨ ominaisoikosulkutehomenetelma¨ssa¨ ka¨yteta¨a¨n generaattorin
reaktanssiarvoista ainoastaan pitkitta¨isia¨ reaktanssiarvoja. Taulukoissa annetaan
seka¨ kylla¨stetyt, etta¨ kylla¨styma¨tto¨ma¨t arvot reaktansseille, kylla¨stys pienenta¨a¨
reaktansseja 5-15 % (ABB, 2000, Luku 17 s. 20).
Kappaleessa on selvennetty generaattoritoimittajien taulukoissa esiintyvien reak-
tanssien ja aikavakioiden merkitys. Tyo¨ho¨n on ka¨ytetty kahdeksan eri generaattori-
toimittajan taulukoissa esiintyvia¨ suureita. (Global hydro,2000), (TES Vset´ın, 2014),
(Wasserkraft Volk WKV, 2013), (Hitzinger, 2009), (Indar, 2011), (Leroy Somer, 2010),
(Alstom, [s.a.]), (Norconsult, 2008).
Xd = Pitkitta¨inen tahtireaktanssi(pysyva¨ tila), generaattorin pitkitta¨isen reak-
tanssin pysyva¨ arvo.
X ′d = Pitkitta¨inen muutosreaktanssi(transientti), generaattorin pitkitta¨isen reak-
tanssin muutostilan arvo.
X ′′d = Pitkitta¨inen alkureaktanssi(subtransientti), generaattorin pitkitta¨isen reak-
tanssin alkutilan arvo.
Xq = Poikittainen tahtireaktanssi, generaatorin poikittaisen reaktanssin pysyva¨
arvo.
X ′q = Poikittainen muutosreaktanssi, generaattorin poikittaisen reaktanssin muutosti-
lan sarvo.
X ′′q = Poikittainen alkureaktanssi, generaattorin poikittaisen reaktanssin alkuti-
lan uarvo.
X2 = Vastareaktanssi, vastakomponentin reaktanssin arvo.
X0 = Nollareaktanssi, nollakomponentin reaktanssin arvo.
T ′d = Oikosulkupiirin pitkitta¨inen muutostilan aikavakio, aika joka pitkitta¨isella¨
muutosreaktanssilla kesta¨a¨ haihtua oikosulun aikana.
T ′′d = Oikosulkupiirin pitkitta¨inen alkutilan aikavakio, aika joka pitkitta¨isella¨
alkureaktanssilla kesta¨a¨ haihtua oikosulun aikana.
T ′do = Avoimen piirin pitkitta¨inen muutostilan aikavakio, aika joka pitkitta¨isella¨
muutosreaktanssilla kesta¨a¨ haihtua avoimesta piirista¨.
T ′′do = Avoimen piirin pitkitta¨inen alkutilan aikavakio, aika joka pitkitta¨isella¨
alkureaktanssilla kesta¨a¨ haihtua avoimesta piirista¨.
T ′q = Oikosulkupiirin poikittainen muutostilan aikavakio, aika joka poikittaisella
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muutosreaktanssilla kesta¨a¨ haihtua oikosulun aikana.
T ′′q = Oikosulkupiirin poikittainen alkutilan aikavakio, aika joka poikittaisella
alkureaktanssilla kesta¨a¨ haihtua oikosulun aikana.
T ′qo = Avoimen piirin poikittainen muutostilan aikavakio, aika joka poikittaisella
muutosreaktanssilla kesta¨a¨ haihtua avoimesta piirista¨.
T ′′qo = Avoimen piirin poikittainen alkutilan aikavakio, aika joka poikittaisella
alkureaktanssilla kesta¨a¨ haihtua avoimesta piirista¨.
Ta = Staattorika¨a¨min oikosulkuaikavakio, tasavirtakomponentin vaimenemisaikavakio.
SCR = Oikosulkusuhde, ma¨a¨rittelee generaattorin stabilisuutta ja on suhde
nimellisja¨nnitteen tuottamiseen vaaditusta kentta¨virrasta avoimessa piirissa¨ suhteessa
nimellisvirran tuottamiseen vaaditusta kentta¨virrasta oikosulkupiirisa¨a¨.
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5 Generaattorin suojaus
Generaattori kannattaa suojata hyvin, koska se on yksi sa¨hko¨verkon ta¨rkeimmista¨
ja kalleimmista komponenteista, ja silla¨ on kohtuullisen pitka¨ toimitusaika johtuen
suuresta ka¨sityo¨osuudesta (VEO Academy, 2013, s. 2).
Generaattori tulee suojata seka¨ sisa¨isilta¨, etta¨ ulkoisilta ha¨irio¨ilta¨ ja laukaista
mahdollisimman nopeasti vaurioiden minimoimiseksi. Sa¨hko¨isten ja termisten
rasitusten lisa¨ksi se pyo¨riva¨na¨ laitteena joutuu monille mekaanisille rasituksille
alttiiksi, joten suojauksessa tulee ottaa huomioon monenlaisten ha¨irio¨iden ja vikojen
syntymistavat. Vian sattuessa ei pelkka¨ katkaisijan avaaminen riita¨, vaan turbiini on
pysa¨ytetta¨va¨, magnetointi poistettava ja mahdollisesti pa¨a¨stetta¨va¨ sammutuskaasua
generaattoriin. Vika pyrita¨a¨n havaitsemaan mahdollisimman pienella¨ tehotasolla,
jotta suojaus toimisi mahdollisimman nopeasti ja ta¨ten voidaan va¨lttya¨ aikaa vievilta¨
korjauksilta. (Mo¨rsky, 1992, s. 141).
Pa¨a¨osa generaattorin suojista perustuu sa¨hko¨isten suureiden mittaukseen, jotka
voidaan karkeasti jakaa virtasuojiin, ja¨nnite-/taajuussuojiin ja impedanssi/tehosuojiin,
jotka mittaavat seka¨ virtaa, etta¨ ja¨nnitetta¨ (VEO Academy, 2013, s. 2). La¨mpo¨tila
on myo¨s ta¨rkea¨ suure kuvaamaan kuormitustilaa. Muita seurattavia suureita voi olla
ta¨rina¨, eristysvastus, valokaari yms. Apuja¨rjestelmien valvonta kuten paine, virtaus,
pinta, la¨mpo¨tila yms. on myo¨s osa generaattorisuojausta. (VEO Academy, 2013, s.
2).
Suojauksen toteuttamiseen ei ole olemassa yleispa¨tevia¨ ohjeita, vaan ne tulee
ma¨a¨ritta¨a¨ tapauskohtaisesti. Suojien asetusarvot riippuvat suuresti laitoksen koosta
ja ka¨ytto¨tavasta. Suojalaitteiden tarpeeton toiminta halutaan esta¨a¨ sen ollessa verkon
stabiilisuudelle, taloudellisuudelle ja sa¨hko¨n laadulle haitallista. (VEO Academy, 2013,
s. 3). Pienet generaattorit ja epa¨tahtikoneet halutaan vian sattuessa irrottaa verkosta
mahdollisimman nopeasti, jotta verkon ja¨lleenkytkenna¨t onnistuvat ja vian kesto seka¨
laajuus ja¨a¨ mahdollisimman pieneksi. Suuret seka¨ saarekeka¨ytto¨kelpoiset generaattorit
pyrita¨a¨n pita¨ma¨a¨n verkossa mahdollisimman kauan kantaverkon tukemiseksi. (VEO
Academy, 2013, s. 3).
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5.1 Selektiivisyys
Selektiivisyys tarkoittaa suojauksen kykya¨ erottaa ainoastaan viallinen osa verkosta,
ja sita¨, etta¨ kaikki verkon osat ovat tarvittavalla tavalla suojattuja (Tiesma¨ki, 2006, s.
26). Vian sattuessa suojauksen tulisi avata ainoastaan se katkaisija tai ne katkaisijat,
joidenka avaaminen on tarpeellista vian erista¨miseen (Alstom, 2011, s. 12).
Releet voivat suojata tiettya¨ komponenttia tai tiettya¨ aluetta. Releelle on asetettu
alue, jota se ensisijaisesti suojaa, mutta suojaus ylettyy myo¨s alueen ulkopuolelle.
Suojaus on ta¨ysin aukotonta silloin, kun vierekka¨iset suojat ylettyva¨t toistensa alueille.
Absoluuttisessa selektiivisyydessa¨ suojan tulee toimia vain vioista, jotka ovat
sen alueella, ja ja¨tta¨a¨ huomioimatta ulkopuoliset viat. (Mo¨rsky, 1992, s. 15-16). Suoja
voidaan myo¨s aikaviiveella¨ asettaa toimimaan viereisen alueen varasuojana, jos sen
alueen suoja ei toimi (Alstom, 2011, s. 12). Selektiivisyys voidaan saavuttaa nelja¨lla¨
eri menetelma¨lla¨, na¨ma¨ ovat funktioselektiivisyys, aikaselektiivisyys, suuntaselekti-
ivisyys ja absoluuttinen selektiivisyys (O¨hlen, 2003, s. 364).
Funktioselektiivisyys perustuu suojausfunktioiden asetteluarvoihin, suojaus voidaan
asettaa virtaselektiiviseksi tai impedanssiselektiiviseksi. Funktioselektiivisyytta¨
ka¨yteta¨a¨n nopeuttamaan suojan toimintaa vian sattuessa suojan la¨hella¨. Suojana
ka¨yteta¨a¨n ylivirta- tai ali-impedanssisuojaa, joka voi olla suunnattu tai suuntaamaton.
Ylivirtasuojaa ka¨ytta¨essa¨ ylivirran asetusarvo laitetaan niin korkeaksi, etta¨ suoja ei
havahdu vian sattuessa seuraavan suojan edessa¨. Ali-impedanssin asetusarvo tulee
vastaavasti olla niin pieni, etta¨ saavutetaan sama toiminta. Funktioselektiivisyydella¨
ei saada ta¨ysin aukotonta suojausta, joten sen rinnalle laitetaan myo¨s aikaselektiivinen
suojaus. (ABB, 2000, Luku 7 s. 31).
Aikaselektiivisyys perustuu suojausfunktioiden toiminta-aikojen asetteluihin. Suo-
jauksen toiminta-ajat porrastetaan niin, etta¨ aina la¨himpa¨na¨ vikaa oleva suoja
laukaisee ensimma¨isena¨. Suojaukseen ka¨yteta¨a¨n ylivirtareleita¨. Aikaselektiivisyys
sopii parhaiten sa¨teitta¨isverkkoihin. (ABB, 2000, Luku 7 s. 21).
Suuntaselektiivisyys perustuu suojiin, jotka voivat havaita vian suunnan. Suo-
jauksen periaate on sama kuin aikaselektiivisella¨ mutta suojina ka¨yteta¨a¨n suunnattuja
ylivirtasuojia. Ka¨yteta¨a¨n rengas- ja silmukkaverkoissa, ja suuntaus on tarpeellinen,
koska suojan eri puolilla vaaditaan eri toiminta-aikoja. (ABB, 2000, Luku 7 s. 28).
Absoluuttinen selektiivisyys perustuu suojan kykyyn havaita viat ainoastaan
suojattavassa kohteessa. Toteutetaan usein differentiaalireleella¨, joka mittaa virtaa
kahdesta pisteesta¨ ja na¨iden pisteiden va¨lissa¨ on releen suojausalue. Esimerkiksi
generaattorin absoluuttinen selektiivisyys toteutetaan differentiaalisuojalla ja se on
ta¨ten 100 % selektiivinen. (O¨hlen, 2003, s. 364).
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5.2 Varasuojaus
Suojauksessa on aina varauduttava varasuojalla silta¨ varalta, etta¨ pa¨a¨suojaus ei
jostain syysta¨ toimi. Varasuojaus voidaan toteuttaa kahdella tavalla, na¨ma¨ ovat
paikallinen varasuojaus ja eta¨varasuojaus. Paikallisessa varasuojauksessa pa¨a¨suoja
ja varasuoja ovat rinnan ja ohjaavat samaa katkaisijaa, ne huomaavat vian yhta¨
aikaa mutta varasuojauksella on viive, joka antaa pa¨a¨suojalle mahdollisuuden toimia
ensimma¨isena¨. Eta¨varasuojauksessa varasuoja ohjaa eri katkaisijaa kuin pa¨a¨suoja ja
vika huomataan eta¨a¨mma¨lla¨. (O¨hlen, 2003, s. 368).
Generaattoreiden varasuojaus toteutetaan yleensa¨ paikallisella varasuojauksella.
Varasuojauksen laajuus riippuu generaattorin koosta, statkraftilla on seuraavat
generaattorin koon mukaiset vaatimukset varasuojaukselle. Suojausryhma¨t ovat
pa¨a¨suojausryhma¨ A ja varasuojausryhma¨ B. (Statkraft, 2014, s. 5).
Generaattori alle 25MVA.
Oikosulku ja maasulkusuojat, paitsi roottorin maasulku, ovat ka¨yto¨ssa¨ molemmissa
suojausryhmissa¨. Muut suojat saa vapaasti asettaa haluamaansa ryhma¨a¨n.(Statkraft,
2014, s. 5).
Generaattori 25MVA ja suuremmat.
Kaikki suojausfunktiot otetaan ka¨ytto¨o¨n molemmissa ryhmissa¨, paitsi semmoiset
suojat, jotka alun perin ovat varasuojina. Mielella¨a¨n tulisi ka¨ytta¨a¨ eri mittamuuntajia
eri ryhmille, mutta ta¨ma¨ ei ole pakollista. (Statkraft, 2014, s. 5).




Suojausta suunnitellessa tulee aloittaa selvitta¨ma¨lla¨ mita¨ ha¨irio¨ita¨ generaattoriin
kohdistuu ja mitka¨ suojaustarpeet ovat. Suojauslaitteiden laajuutta ja varmistusta
on aina harkittava tapauskohtaisesti. Suojaustason valitsemiseen vaikuttaa koneelle
aiheutuvan riskin suuruuden lisa¨ksi myo¨s laitoksen koko ja mahdollisen keskeytys-
vahingon seurausten merkitys. Liiallinen suojauslaitteiden ka¨ytto¨ aiheuttaa turhia
kustannuksia ja voi myo¨s lisa¨ta¨ ha¨irio¨la¨hteita¨. (Mo¨rsky, 1992, s. 141-142). Seuraavien
vikatilanteiden esiintyminen on mahdollista ja niihin tulee suojauksessa varautua:
– staattorin ylivirta



















– tulipalo (Mo¨rsky, 1992, s. 141-142).
Koska suojaukseen ei ole olemassa yleispa¨tevia¨ ohjeita, olen vertaillut Siprotecin,
Statkraftin, Indarin seka¨ ABB:n esittelemia¨ ehdotuksia ja vaatimuksia generaattorin




Statkraft on norjan valtion omistama energiatuotantoyhtio¨. Suomessa ei generaattorin
relesuojaukselle ole ma¨a¨ritettyja¨ vaatimuksia mutta statkraftilla on norjan laitoksille
ma¨a¨ritetyt vaatimukset, joita voi ka¨ytta¨a¨ suuntaa antavina myo¨s Suomeen. Norja
kuuluu maailman eniten vesivoimalla sa¨hko¨a¨ tuottaviin maihin joten suuri osa
vesivoimalaitoksista rakennetaan norjaan ja na¨in ollen myo¨s norjan vaatimukset tulee
olla tiedossa.
Erovirtasuoja
Kaikki generaattorit tulee olla varustettu erovirtasuojalla, 25MVA ja sita¨ suuremmissa
koneissa pita¨a¨ ka¨ytta¨a¨ omaa generaattorin erovirtasuojaa, koska silla¨ saadaan paras
herkkyys. (Statkraft, 2014, s. 5).
Staattorin maasulku
Generaattori tulee olla varustettu staattorin maasulkusuojalla. Suojan tulee reagoida
vikaja¨nnitteeseen viiden prosentin tarkkuudella nimellisja¨nnitteesta¨. Suojan ei tule
laueta ulkoisista vioista. Ja¨nnitteen mittaus tulee tapahtua ja¨nnitemuuntajaan
kytketyn generaattorin nollapisteesta¨. Jos nollapiste on eristetty, suoritetaan mittaus
vaiheja¨nnitteesta¨ ja lasketaan siita¨ vikaja¨nnite, mahdollisesti mittaus generaat-
torila¨hdo¨n avoimesta deltaka¨a¨mista¨. Mieluiten vikaja¨nnitteen havainnointi tulisi
tapahtua seka¨ nollapisteessa¨, etta¨ la¨hdo¨sta¨.
150MVA ja sita¨ suuremmissa generaattoreissa tulee lisa¨ksi ka¨ytta¨a¨ staattorin 100%
maasulkusuojaa, joka perustuu aliharmoniseen taajuuden syo¨tto¨o¨n. Suojassa tulee
olla kaksi tasoa. Koneen ollessa pysa¨hdyksissa¨ syo¨tto¨yksiko¨n tulee olla inaktiivinen,
ja kytkeytya¨ pa¨a¨lle samana hetkena¨, kun ka¨ynnistyska¨sky annetaan. Pysa¨hdyksissa¨
syo¨tto¨yksikko¨ voidaan kytkea¨ pa¨a¨lle vianma¨a¨rityksen ajaksi. (Statkraft, 2014, s. 6).
Roottorin maasulku
Generaattori tulee olla varustettu roottorin maasulkusuojalla. Suoja kytketa¨a¨n
mahdollisen DC-kentta¨katkaisijan roottoripuolelle. Koneen ollessa pysa¨hdyksissa¨
syo¨tto¨yksiko¨n tulee olla inaktiivinen, ja kytkeytya¨ pa¨a¨lle samana hetkena¨,
kun ka¨ynnistyska¨sky annetaan. Suojausfunktion tulee olla blokattu kunnes
ka¨ynnistysmagnetointi kytketa¨a¨n pois. Pysa¨hdyksissa¨ syo¨tto¨yksikko¨ voidaan
kytkea¨ pa¨a¨lle, ja suojausfunktio aktivoida, vianma¨a¨rityksen ajaksi.
Generaattorit < 25MVA
Tulee ka¨ytta¨a¨ roottorin maasulkusuojaa, joka perustuu nimellistaajuisen ja¨nnitteen
syo¨tto¨o¨n. Suojan tulee mitata virtaa ja ja¨nnitetta¨. Suojassa tulee olla kaksi tasoa.
Generaattorit 25− 150MVA
Tulee ka¨ytta¨a¨ roottorin maasulkusuojaa, joka perustuu nimellistaajuisen ja¨nnitteen
syo¨tto¨o¨n. Suojan tulee mitata virtaa ja ja¨nnitetta¨. Suojassa tulee olla kaksi tasoa.
Generaattori ≥ 150MVA
Tulee ka¨ytta¨a¨ roottorin maasulkusuojaa, joka perustuu nimellistaajuudesta eroavan
taajuuden syo¨tto¨o¨n. Suojassa tulee olla kaksi tasoa. (Statkraft, 2014, s. 6).
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Ylivirta/Alija¨nnite(51V Ja¨nnitesa¨a¨detty ja ohjattu ylivirtasuoja)
Generaattori tulee olla varustettu ja¨nnitesa¨a¨detylla¨ ylivirtasuojalla. Suojan tulee olla
selektiivinen yla¨puolella olevien verkkojen suojiin. (Statkraft, 2014, s. 6).
Ylija¨nnite
Generaattori tulee olla varustettu ylija¨nnitesuojalla, jossa on kaksi tasoa. Molemmissa
tasoissa tulee olla viiveaika mahdollisuus. (Statkraft, 2014, s. 6).
Taajuus
Generaattori tulee olla varustettu taajuussuojalla. Suojassa tulee olla kaksi ylitaaju-
ustasoa ja kaski alitaajuustasoa. Kaikissa tasoissa tulee olla viiveaika mahdollisuus.
(Statkraft, 2014, s. 6).
Alimagnetointi
Generaattori tulee olla varustettu alimagnetointisuojalla. Suojan tulee perustua
impedanssimittaukseen tai admittanssimittaukseen. Suojassa tulee olla kaksi tasoa.
(Statkraft, 2014, s. 6).
Epa¨tahti
Epa¨tahtisuojaa tulee ka¨ytta¨a¨ 150MVA ja sita¨ suuremmissa generaattoreissa.
(Statkraft, 2014, s. 7).
Vinokuormitus
Generaattori tulee olla varustettu vinokuormasuojalla. Suojassa tulee olla
ka¨a¨nteisaikatoiminto, jonka voi mukauttaa generaattorin ominaisuuksiin. (Statkraft,
2014, s. 7).
Impedanssi
150MVA generaattorit ja sita¨ suuremmat tulee olla varustettu impedanssisuo-
jalla. Suojassa tulee olla kaksi vyo¨hyketta¨/tasoa, jotka molemmat voidaan viivytta¨a¨.
Generaattorit, jotka on kytketty yhteiseen kiskostoon tai suoraan kytketty verkkoon,
ilman muuntajaa, tulee myo¨s varustaa impedanssisuojalla. (Statkraft, 2014, s. 7).
Tahaton virroitus
150MVA generaattoreissa ja sita¨ suuremmissa tulee olla suojausfunktio, joka
havaitsee katkaisijan haluamattoman kytkenna¨n (esim. Inadvertant Energizing,
Accidental Energizing tai Dead Bus). (Statkraft, 2014, s. 7).
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Laakerivirta
Generaattorissa, jossa akselija¨nnite on yli 1V, tulee ka¨ytta¨a¨ laakerivirtasuojaa.
Muita ka¨yta¨nto¨ja¨ laakerivirran havaitsemiseen voidaan myo¨s ka¨ytta¨a¨, mutta ne tulee
hyva¨ksya¨ etuka¨teen. (Statkraft, 2014, s. 7).
Alija¨nnite
Alija¨nnitesuojaa on ka¨ytetta¨va¨ pumppulaitoksissa ja koneissa, jotka eiva¨t ole
transientisti vakaita. (Statkraft, 2014, s. 7).
Takateho
Takatehosuojaa on ka¨ytetta¨va¨ koneissa, joissa on Kaplan-, putki- tai matala-
paine Francis-turbiini. (Statkraft, 2014, s. 7).
















(Statkraft, 2014, s. 5-7)
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Liitteissa¨ 5-7 ja taulukossa 2 ehdotetuista ja vaadituista suojaustarpeista on taulukkoon
3 koottu tarvittavat suojausfunktiot seka¨ esitetty, mitka¨ funktioit lo¨ytyva¨t mista¨
releesta¨. Seuraavassa kappaleessa na¨iden funktioiden toiminta ja asetukset on selitetty.
Taulukko 3: Eri releissa¨ olevat suojausfunktiot
Suojausfunktio ANSI IEC VAMP 210 VAMP 265 REG 650 MC0A
Nollaja¨nnite 59N U0 > 6 6
Nollavirta 50N/51N, 51N 67N I0 > 6 6
Suunnattu maasulku 67N I0φ > 6 6
Staattorin 100% maasulku 64F3, 59THD U0f3 < 6 6
Staattorin ylikuorma 49 T> 6 6
Roottorin maasulku 64R 6 6
Ylivirta 51/50, 51/67 I> 6 6
Ali-impedanssi 21, 21G Z< 6 6
Differentiaali 87, 87G ∆I> 6 6
Vinokuormitus 46, 46I2 I2 > 6 6
Alimagnetointi 40 Q< 6 6
Ylimagnetointi 24 Uf< 6 6
Alija¨nnite 27 U< 6 6
Ylija¨nnite 59 U> 6 6
Taajuus 81H/81L, 81 f<f> 6 6
Takateho 32 P< 6 6
Tahaton verkkoonkytkenta¨ 50AE U<I> 6
Taajuuden muutosnopeus 81R, 81 df/dt 6 6
Laakerivirta F50N/51N 6
Epa¨tahti 78 φ < 6
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5.4 Relesuojausfunktiot
Taulukosta 3 na¨hda¨a¨n, etta¨ vesivoimalaitokseen suositellaan ka¨ytetta¨viksi useaa suo-
jausfunktiota. Ta¨ssa¨ kappaleessa kaikkien taulukossa 3 olevien suojausfunktioiden
toiminta ka¨yda¨a¨n la¨pi yleisella¨ tasolla seka¨ miten ne toimivat VAMP- ja ABB-
generaattorirelesuojissa. Olen valinnut VAMP- ja ABB-generaattorisuojat, koska na¨ma¨
ovat yleisimma¨t Suomen ja Norjan vesivoimalaitoksissa ka¨ytetta¨va¨t suojareleet.
5.4.1 Staattorin maasulku
Staattorin maasulkusuojauksen voi toteuttaa usealla tavalla. Yleisimma¨t tavat ovat
ta¨htipisteen ja maan va¨lisen ja¨nnitteen tarkkailu, generaattorin liittimien ja¨nnitteen
symmetrisyys ja vaihevirtojen symmetrisyys. (Elovaara & Laiho, 2008, s. 398).
Suojaus toteutetaan eri tavalla riippuen generaattorin koosta, ta¨htipisteen maadoitus-
tavasta ja ja¨rjestelma¨n ulkona¨o¨sta¨ (Stro¨mberg, 1982, s. 10).
95% staattorin maasulkusuojaus toteutetaan seuraavilla menetelmilla¨. Blokkimuun-
tajalla varustetun generaattorin maasulkusuojaus toteutetaan joko avokolmion
ja¨nnitereleella¨ tai ta¨htipisteen ja maan va¨lisen ja¨nnitemuuntajan ja ja¨nnitereleen
avulla. (Mo¨rsky, 1992, s. 150). Rinnakkaisten generaattoreiden syo¨tta¨essa¨ samaa
kiskostoa ilman blokkimuuntajia, ei edella¨ mainituilla tavoilla saada selektiivisyytta¨,
koska silloin nollaja¨nnite on sama koko systeemissa¨. Suojaus on silloin toteutettava
maasulkuvirran mittauksena.
Maasulkuvirta on usein niin pieni, etta¨ sita¨ pita¨a¨ keinotekoisesti suurentaa. Jos
suurennus tehda¨a¨n verkon puolella, voidaan suojaus toteuttaa ylivirtareleella¨, joka
mittaa nollavirtaa. (Turbiinilaitosten turvallisuuskomitea, 1989, s. 36). Virran
mittaus voidaan toteuttaa virtamuuntajien toisiovirtojen summauksena, jolloin ain-
oastaan viallisen staattorin releessa¨ esiintyy summavirtaa, tai kaapelivirtamuuntajalla
jolloin ka¨yteta¨a¨n suunnattua maasulkureletta¨ (Mo¨rsky, 1992, s. 151).
Na¨ma¨ menetelma¨t suojaavat 90-95 % staattorin ka¨a¨mityksesta¨, eli 5-10 % staat-
torika¨a¨mityksista¨ ta¨htipisteen puolella ja¨a¨ suojaamatta. Maasulut ta¨htipisteen la¨hella¨
ovat harvinaisia, mutta niiden havaitseminen on ta¨rkea¨a¨, koska toisen maasulun
sattuessa syntyy oikosulku, joka aiheuttaa suuria virtoja. Varsinkin ta¨rkea¨t ja suuret
generaattorit suojataan 100% staattorin maasulkusuojalla. (Mo¨rsky, 1992, s. 152).
100% staattorin maasulkusuoja voidaan toteuttaa muutamalla eri tavalla.
Blokkikytketyssa¨ generaattorissa voidaan ja¨nnitemuuntajan avulla antaa gen-
eraattorin ta¨htipisteeseen pieni ja¨nnite maata vastaan. Ja¨nnitemuuntajan kanssa
sarjaan kytketa¨a¨n virtaa rajoittava vastus ja maasulkua tarkkaileva virtarele. (Mo¨rsky,
1992, s. 152). Muissa tapauksissa voidaan maadoitusmuuntajan toision avokolmioon
syo¨tta¨a¨ pienitaajuinen ja¨nnite, 12,5-20Hz ≈ 1%Un, joka aiheuttaa mita¨tto¨ma¨n pienen
virran. Ta¨ma¨n virran suurentuessa on staattorissa tai siihen kytketyssa¨ virtapiirissa¨
sattunut maasulku. Ta¨ssa¨ tapauksessa ta¨htipisteen tulee olla maasta erotettu.
(Mo¨rsky, 1992, s. 152). Toinen tapa on mitata generaattorin aiheuttamaa kolmatta
yliaaltoa. Ja¨nnitemuuntajan avokolmioon kytketa¨a¨n 150Hz ja¨nnitteelle asetettu
rele. Kun ta¨htipisteessa¨ tai sen la¨hella¨ syntyy maasulku, syntyy myo¨s 150Hz virralle
virtapiiri, jonka rele huomaa. Kolmatta yliaaltoa voi myo¨s mitata generaattorin
ta¨htipisteen ja maan va¨lisessa¨ vastuksessa. Normaalitilanteessa vastuksen la¨pi kulkee
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kolmannen yliaallon tuottama virta. Jos ta¨ma¨ virtaa haihtuu generaattorin ollessa
ka¨ynnissa¨, on ta¨htipisteessa¨ tai sen la¨hella¨ sattunut maasulku. (Mo¨rsky, 1992, s. 153).
Seuraavaksi on esitelty VAMP 210 ja REG 650 releissa¨ olevat staattorin maasulkusuo-
jat, na¨ita¨ ei tule ka¨ytta¨a¨ kaikkia yhta¨ aikaa vaan suojaksi valitaan se, joka vastaa
verkon vaatimuksia.
VAMP 210
Nollaja¨nnitesuoja 59N (VAMP, 2011a, s. 102-104).
Englanninkielinen nimitys: Zero sequence voltage protection.
Suoja mittaa nollakomponentin ja¨nnitetta¨.
Nollakomponentin mittaus voidaan toteuttaa kolmella tavalla.
– Avokolmio ja¨nnitemuuntajasta
– Ta¨htipisteen ja maan va¨lisesta¨ ja¨nnitemuuntajasta
– Laskea mitatuista vaihe-maa ja¨nnitteista¨
Suojassa on kaksi tasoa, joissa molemmissa on vakioaikaviive.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Nollaja¨nniteraja prosentteina vaiheja¨nnitteesta¨ Uo>, Uo
Aikaviive sekunteina t>, t
Nollavirtasuoja 50N/51N (VAMP, 2011a, s. 74-79).
Englanninkielinen nimitys: Earth fault protection.
Suojan toiminta perustuu kolmivaiheiseen vikavirtaan.
Suojassa on nelja¨ erillista¨ nollavirta tasoa. Jokainen taso voidaan asettaa valvomaan
releen signaalituloja I01 ja I02 ja laskettua signaalia I0Calc, joka on IL1 + IL2 + IL3.
Lisa¨ksi ensimma¨isessa¨ tasossa on kaksi lisa¨valintaa I01Peak ja I02Peak. Na¨ma¨ mittaavat
tulojen I01 ja I02 huippuarvoja, joiden avulla valvotaan jaksoittain iskevia¨ maasulkuja.
Jaksottaisessa suojassa ei vian tarvitse kesta¨a¨ koko aikaviiveen aikaa. Kun suoja
tunnistaa nopean maasulun se ka¨ynnistyy, jos asetetun jaksoajan aikana sattuu uusi
nopea maasulku, niin suoja ei nollaannu vaan lopuksi se laukaisee. Kaikissa tasoissa
on vakioaikaviive ja ensimma¨isessa¨ on myo¨s ka¨a¨nteisaikaviive mahdollisuus.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Tarkkailtava arvo I01, I02, I0Calc, I01Peak, I02Peak
Nollavirran raja Io >, Io, Io≫, Io
Aikaviive sekunteina t>
Tason yksi lisa¨valinnat:
Ka¨a¨nteisaikaka¨yra¨ DT, IEC, IEEE, IEEE2, RI, PrgN




Suunnattu maasulku 67N (VAMP, 2011a, s. 79-85).
Englanninkielinen nimitys: Directional earth fault protection.
Suoja huomioi vikavirran ja nollaja¨nnitteen seka¨ niiden va¨lisen kulman. Negatiivista
nollakomponentin ja¨nnitetta¨ ka¨yteta¨a¨n vikavirran viitekulmana. Ja¨nnite voidaan
mitata nollakomponentin tulosta tai laskea vaiheja¨nnitteista¨. Suojassa on kolme eri
suojaustilaa riippuen verkon ulkona¨o¨sta¨, ResCap, Sector ja Undir.
– Rescap
ResCap muodostuu kahdesta osasta, Res ja Cap.
Res huomioi vikavirran resistiivisen komponentin ja sita¨ ka¨yteta¨a¨n kompensoiduissa
ja suurella vastuksella maadoitetuissa verkoissa.
Cap huomioi vikavirran kapasitiivisen komponentin ja sita¨ ka¨yteta¨a¨n maadoittamat-
tomissa verkoissa.
– Sector
Ka¨yteta¨a¨n pienella¨ vastuksella maadoitetuissa verkoissa. Pieni vastus tarkoittaa ta¨ssa¨
tapauksessa, etta¨ vikavirta voi olla suurempi kuin mitoitettu vaihevirta.
– Undir
Huomioi ainoastaan vikavirran, sama toiminta kuin nollavirtasuojalla.
Suojassa on kaksi tasoa, molemmissa voi ka¨ytta¨a¨ joko vakioaikaviivetta¨ tai
ka¨a¨nteisaikaviivetta¨. Suojassa on valittavissa tarkkailtavaksi samat signaalitulot
ja sysa¨ysvirrat kuin nollavirtasuojassa, ja sama toiminta jaksottaisten maasulkujen
havaitsemiseen.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa paramterit:
Vikavirran raja per unit arvona CT:n arvosta IoRes, IoCap, Ioφ > , Ioφ
Ja¨nnitteen raja arvo prosentteina Uo>
Ka¨a¨nteisaika- ja jaksoitusasetukset kuten nollavirtasuojassa.
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100% Staattorin maasulku 64F3 (VAMP, 2011a, s. 105-108).
Englanninkielinen nimitys: 100% stator earth fault protection.
Suoja mittaa kolmannen yliaallon ja¨nnitetta¨ ta¨htipisteessa¨. Jos ta¨htipisteen la¨hella¨
on maasulku, kolmannen yliaallon ja¨nnite putoaa asetusarvon alle.
Oikean asetusarvon lo¨yta¨minen voi olla hankalaa, koska ta¨htipisteen kolmanteen
yliaaltoon vaikuttaa moni tekija¨. Na¨ita¨ ovat generaattorin rakenne, kuormitus, tehok-
erroin, magnetointi, maadoituspiiri ja muuntajat. Oikean asetusarvon lo¨yta¨miseksi
releella¨ voidaan suorittaa mittauksia eri tilanteiden kolmannen yliaallon arvoista,
normaalisti generaattorin pienin tuottama kolmas yliaalto esiintyy kuorman ollessa
pieni ja magnetoinnin hidas. Asetusarvon tulee olla ta¨ta¨ arvoa pienempi.
Kuva 16: Maasulkusuojien tomintaalueet (VAMP, 2011a, s. 105).
Jotta saadaan 100% maasulkusuojaus tulee suoja yhdista¨a¨ tavallisen maasulkusuojan
kanssa. Tavallinen maasulkusuoja, joka on suurin piirtein 95% suoja, suojaa aluetta,
joka alkaa HV puolella ja ylettyy kuten kuvasta 16 na¨hda¨a¨n melkein staattorin
ka¨a¨mityksien yli mutta ei ihan kokonaan. 64F3 suoja sen sijaan alkaa LV puolelta ja
ylettyy 10-30 % ka¨a¨mien yli. Eli kuten kuvasta na¨hda¨a¨n na¨ma¨ kaksi suojaa ylettyva¨t
hieman pa¨a¨llekka¨in ja ta¨ten on 100% suoja toteutettu.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:




Nollaja¨nnitesuoja 59N (ABB, 2011, s. 230-236).
Englanninkielinen nimitys: Two step residual overvoltage protection.
Suoja laskee vikaja¨nnitteen kolmivaihe ja¨nnitemuuntajasta tai mittaa sen avokolmion
syo¨tta¨ma¨sta¨ yksivaiheisesta ja¨nnitemuuntajasta tai ta¨htipisteen ja¨nnitemuuntajasta.
Suojassa on kaksi tasoa, joissa molemmissa on vakioaikaviive mahdollisuus ja en-
simma¨isessa¨ on myo¨s ka¨a¨nteisaikamahdollisuus.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Nollaja¨nniteraja prosentteina perusarvosta U1>, U2>
Ensimma¨isen tason aikaviiveen tyyppi Characterist1
Aikaviive sekunteina t1, t2
Minimi ka¨a¨nteisaikaviive sekunteina tMin
Ka¨a¨nteisaikakerroin k1
Nollavirtasuoja 51N/67N (ABB, 2011, s. 152-165).
Englanninkielinen nimitys: Four step residual overcurrent protection.
Suoja huomioi kolmivaiheisen vikavirran. Vikavirta voidaan mitata suoraan tai
laskea vaihevirroista. Suoja voidaan halutessa asettaa suunnatuksi maasulkusuojaksi.
Suojassa on nelja¨ vikavirtatasoa, joista ensimma¨isessa¨ ja nelja¨nnessa¨ on seka¨ vakioaika,
etta¨ ka¨a¨nteisaikaviive mahdollisuus, toisessa ja kolmannessa on vain vakioaikaviive.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit (ilman suuntausta):
Suuntaus Off Dirmode1, 2, 3, 4
Vikavirran raja prosentteina perusarvosta IN1>, 2>, 3>, 4>
Aikaviive sekunteina t1, t2, t3, t4
Minimivirta tason toiminnalle prosentteina perusarvosta IMin1, 2, 3, 4
Ka¨a¨nteisaikaasetukset kuten nollaja¨nnitesuojassa.
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Suunnattu maasulku 67N (ABB, 2011, s. 165-176).
Englanninkielinen nimitys: Sensitive directional residual overcurrent and power
protection
Suoja voidaan asettaa huomioimaan joko vikavirran tai vikatehon komponentin.





Suunnatun vikavirran ”3IOCosPhi” raja prosentteina virran perusarvosta INCosPhi>
Vikatehon ka¨a¨nteisaikalaskurin ka¨ynnistysraja prosentteina na¨enna¨istehon perusarvosta SN>
Suunnatun vikavirran raja prosentteina virran perusarvosta INDir>
Vakioaikaviive sekunteina tDef
Vikatehon viitearvo prosentteina tehon perusarvosta SRef
Aikakerroin suunnatulle vikatehotoiminnalle kSN
Suuntaamattoman vikavirtasuojan toiminta OpINNinDir>
Suuntaamattoman vikavirran raja arvo prosentteina virran perusarvosta INNinDir>
Suuntaamattoman vikavirtasuojan aikaviive sekunteina tINNonDir
Suuntaamattoman ylija¨nnitesuojan toiminta OpUN>
Suuntaamattoman ylija¨nnitteen raja prosentteina ja¨nnitteen perusarvosta UN>
Suuntaamattoman ylija¨nnitesuojan aikaviive sekunteina tUN
Ka¨a¨nteisaikaasetukset kuten nollaja¨nnitesuojassa.
100% Staattorin maasulku 59TH (ABB, 2011, s. 246-254).
Englanninkielinen nimitys: 100% stator earth fault protection, 3rd harmonic based.
Suoja on 95% maasulkusuojan ja 100% maasulkusuojan yhdistelma¨. Suoja huomioi
nollaja¨nnitteen ja kolmannen yliaallon ja¨nnitteen.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Ta¨htipisteen puoleisen kolmannen yliaallon ja¨nniteraja prosentteina vaiheja¨nnitteesta¨ UN3rdH<
Napojen puoleisen kolmannen yliaallon minimiraja prosentteina vaiheja¨nnitteesta¨ UT3BlkLevel
Nollaja¨nnitteen raja prosentteina vaiheja¨nnitteesta¨ UNFund>
100% suojan aikaviive sekunteina t3rdH
95% suojan aikaviive sekunteina tUNFund
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5.4.2 Staattorin ylikuorma
Staattorin ylikuormasuojalla suojataan staattorin ka¨a¨mitysta¨ liialliselta la¨mpo¨tilalta.
Tahtikonetta ylikuormittaessa ka¨a¨mityksien la¨mpo¨tila nousee, la¨mpo¨tilan noustessa
eristykset heikentyva¨t. Ta¨ma¨n seurauksena oikosulkujen ja maasulkujen riski kasvaa.
(Stro¨mberg, 1982, s. 6).
VAMP 210 (ANSI 49) (VAMP, 2011a, s. 70-73).
Englanninkielinen nimitys: Thermal overload protection.
Virran noustessa myo¨s la¨mpo¨tila nousee, la¨mpo¨tilan laskentaan suoja ka¨ytta¨a¨ vai-
hevirtoja ja la¨mpenemisaikavakiota. Suojan laukaisutaso ma¨a¨ritella¨a¨n suurimman
sallitun jatkuvan virran IMAX arvolla, joka vastaa sataprosenttista la¨mpo¨tilan nousua,
toisin sanoen generaattorin la¨mpo¨kapasiteetilla. IMAX saadaan kaavalla 5.1.
IMAX = k · kΘ · IGN (5.1)
missa¨
k = Sallitun ylivirran kerroin
kΘ = Y mpa¨ro¨iva¨n la¨mpo¨tilan kerroin
IGN = Generaattorin nimellisvirta
Ympa¨ro¨iva¨n la¨mpo¨tilan kerroin kΘ saadaan kuvasta 17
Kuva 17: Ympa¨ro¨iva¨n la¨mpo¨tilan korjauskerroin (VAMP, 2011a, s. 71).
Esimerkki tapauksessa kuvassa 18 ajassa 50min virta nousee 0, 85 × IGN arvoon ja
la¨mpo¨tila la¨htee nousemaan aikavakion mukaan. 300min kohdalla la¨mpo¨tila on vakaa
ja virta nostetaan 1, 05 × IMAX , josta la¨mpo¨tila la¨htee ja¨lleen nousemaan ja 45min
kuluttua la¨mpo¨tila ylitta¨a¨ sallitun arvon ja suoja laukaisee.
45
Kuva 18: Esimerkki staattorin ylikuormasuojan toiminnasta (VAMP, 2011a, s. 72).
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:




Sallittu kuormitus prosentteina nimellisvirrasta ympa¨ro¨iva¨n la¨mpo¨tilan ollessa +40C° Imax40
Sallittu kuormitus prosentteina nimellisvirrasta ympa¨ro¨iva¨n la¨mpo¨tilan ollessa +70C° Imax70
Ympa¨ro¨iva¨ la¨mpo¨tila C°asteissa Tamb
Ympa¨ro¨iva¨n la¨mpo¨tilan sensori Samb
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REG 650 (ANSI 49) (ABB, 2011, s. 176-183).
Englanninkielinen nimitys: Thermal overload protection, two time constants.
Suoja arvioi jatkuvasti generaattorin la¨mpo¨tilaa. La¨mpo¨tilan arviointiin mitataan
vaihevirrat seka¨ ka¨yteta¨a¨n kahta la¨mpenemisaikavakiota. Yksi la¨mpenemisaikavakio
on ilman ja¨a¨hdytysta¨ ja toinen on ja¨a¨hdytyksella¨, na¨in ollen myo¨s virralle asetetaan
kaksi perusarvoa, joista toinen on ilman ja¨a¨hdytysta¨ ja toinen on ja¨a¨hdytyksella¨.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Virran viitearvo prosentteina perusarvosta IRef
Virran perusarvo ilman ja¨a¨hdytysta¨ prosentteina perusarvosta IBase1
Virran perusarvo ja¨a¨hdytyksella¨ prosentteina perusarvosta IBase2
La¨mpenemisaikavakio ilman ja¨a¨hdytysta¨ Tau1
La¨mpenemisaikavakio ja¨a¨hdytyksella¨ Tau2
Virrat ja la¨mpenemisaikavakiot skaalataan IBase tasoille IHigh/Low Tau1/2, Tau1/2High/Low
Vakaan tilan virran toimintaraja prosentteina perusarvoista ITrip
5.4.3 Roottorin maasulku
Maasulku roottorissa ei aiheuta suurta riskia¨ koneelle eika¨ esta¨ koneen normaalia
ka¨ytto¨a¨, mutta toisen samanaikaisen maasulun riski kasvaa merkitta¨va¨sti. Kahden
samanaikaisen maasulun aiheuttamat vauriot voivat olla todella suuret, ja ta¨ma¨n
takia vika tulee havaita jo ensimma¨isen maasulun sattuessa. (Mo¨rsky, 1992, s. 157).
Yleisin tapa toteuttaa roottorin maasulkusuoja on kytkea¨ virransyo¨tto¨yksikko¨ root-
torin ja maan va¨liin. Yksikko¨ syo¨tta¨a¨ pienta¨ virtaa koko ajan, jota suoja mittaa.
Maasulun sattuessa virta nousee ja suoja laukaisee.(Alstom, 2011, s. 311).
VAMP 210 (VAMP, 2011a, s. 235).
Englanninkielinen nimitys: Rotor earth fault protection.
Roottorin maasulkusuojaus voidaan toteuttaa suuntaamattoman maasulun
(50N/51N), eli nollavirtasuojan, virtatulon I02 kautta, johonka yhdisteta¨a¨n vir-
ransyo¨tto¨yksikko¨, esim. VEO-MSV.
Aseteltavat parametrit ovat nollavirtasuojan kappaleessa esitellyt parametrit I02
tasolle.
REG 650 (ABB, 2010, s. 1-2,11).
Englanninkielinen nimitys: Rotor earth fault protection
Suojaus toteutetaan ka¨ytta¨ma¨lla¨ virransyo¨tto¨ yksikko¨a¨ RXTTE4. Yksikko¨ kytketa¨a¨n
roottoriin joko plus- tai miinusnavan ja maan va¨liin. Yksiko¨sta¨ tuleva signaali
kytketa¨a¨n releen herkka¨a¨n virtatuloon. Suojausfunktiona voi ka¨ytta¨a¨ joko suunnattua
maasulkusuojaa tai nollavirtasuojaa. Aseteltavat parametrit ovat samat kuin suun-
natun maasulkusuojan ja nollavirtasuojan kappaleissa.
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5.4.4 Ylivirta
Ylivirtasuojausta ka¨yteta¨a¨n oikosulkusuojana ja ylikuormitussuojana. Pienissa¨ gener-
aattoreissa ja kiskovioissa ylivirtasuoja on pa¨a¨oikosulkusuoja, isoilla generaattoreilla
se on differentiaalireleen varasuojana. (Mo¨rsky, 1992, s. 145). Ta¨ssa¨ tapauksessa
pieneksi generaattoriksi lasketaan alle 1MVA. Ylivirtasuojauksia on kahden tapaisia,
virran huomioivait ja ja¨nnitteen huomioivat. (Alstom, 2011, s. 300).
VAMP 210 (ANSI 50/51) (VAMP, 2011a, s. 53-57).
Englanninkielinen nimitys: Overcurrent protection
Suoja mittaa kaikki kolme vaihevirtaa ja huomioi na¨ista¨ aina korkeimman.
Suojassa on kolme erillista¨ ylivirta tasoa, joista ensimma¨isessa¨ tasossa (I>) voidaan
valita toiminta joko vakioaikaisena tai ka¨a¨nteisaikaisena. Kaksi muuta tasoa ovat vain
vakioaikatoimintaisia.
Ka¨a¨nteisaika tarkoittaa, etta¨ suojan laukaisuaika riippuu siita¨ kuinka paljon mi-
tattu ylivirta ylitta¨a¨ asetusarvon. Mita¨ suurempi ylivirta sita¨ nopeampi toiminta
suojalla on, verrattuna vakioaikasuojaan, joka odottaa aina asetetun aika-arvon ja
laukaisee sen ja¨lkeen.
On mahdollista itse ohjelmoida ka¨a¨nteisaikaka¨yria¨, tai ka¨ytta¨a¨ suojassa valmi-
iksi olevia standardi ka¨yria¨. Standardika¨yra¨t ovat jaettuna nelja¨a¨n kategoriaan, IEC,
IEEE, IEEE2, RI. Niissa¨ kaikissa on eri vaihtoehtoja valittavana, yhteensa¨ 12 eri
ka¨yra¨a¨. Esimerkkina¨ kuvissa 19, 20, 21 ja 22 ovat kategoriassa IEC olevat ka¨yra¨t,
NI (normal inverse), VI (Very Inverse), EI (Extremely Inverse) ja LTI (Long Time
Inverse).
Kuva 19: NI (VAMP, 2011a, s. 144). Kuva 20: VI (VAMP, 2011a, s. 144).
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Kuva 21: EI (VAMP, 2011a, s. 144). Kuva 22: LTI (VAMP, 2011a, s. 144).
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Ylivirtaraja suhteessa nimellisvirtaan I>, I, I≫
Ka¨yra¨kategoria (esim. DT, IEC, IEEE. . . )
Vakioaikaviive sekunteina t>, t, t≫
Ainoastaan ka¨a¨nteisaikaka¨yria¨ ka¨ytta¨essa¨
Ka¨a¨nteisaikakerroin k>
Ka¨yra¨tyyppi (esim. DT, NI, VI. . . )
REG 650 (ANSI 51/67) (ABB, 2011, s. 145-153).
Englanninkielinen nimitys: Four step phase overcurrent protection.
Suoja mittaa vaihevirtoja, mittaustavaksi voi valita joko DFT tai RMS. Jokaisen
vaihevirran arvoa verrataan asetusarvoihin. Suojassa on nelja¨ ylivirta tasoa, joista en-
simma¨inen ja viimeinen taso voidaan valita ka¨a¨nteis- tai vakioaikaiseksi, tasot kaksi ja
kolme ovat aina vakioaikaisia. Suojan voi asettaa suunnatuksi tai suuntaamattomaksi.
Kaikki ANSI ja IEC ka¨a¨nteisaikaka¨yra¨t ovat valittavissa suojaan, na¨ita¨ on yhteensa¨
18 kappaletta.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Suojan suuntauksen ka¨ytto¨ eri tasoilla DirMode1, 2, 3, 4
Ylivirtaraja prosentteina perusarvosta I1>, I2>, I3>, I4>
Tason yksi ja nelja¨ aikaviiveka¨yra¨t Characterist1, Characterist4
Aikaviive sekunteina t1, t2, t3, t4 (t1 ja t4 jos vakioaikaviive)
Ainoastaan ka¨a¨nteisaikaka¨yria¨ ka¨ytta¨essa¨:
Ka¨a¨nteisaikakerroin k1, k4
Minimi toiminta-virta prosentteina perusarvosta Imin1, Imin4
Ka¨a¨nteisaikaka¨yrien minimi toiminta-aika sekunteina t1Min, t4Min
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5.4.5 Ali-impedanssi
Ali-impedanssisuojaa ka¨yteta¨a¨n varsinkin pienempien generaattoreiden oikosulkusuo-
jana. Suojan ka¨ytto¨ on erityisen tarpeellinen tapauksissa, joissa oikosulkuvirta voi
laskea nimellisen kuormitusvirran alle niin nopeasti, etta¨ perinteinen ylivirtasuojaus
ei ehdi havaitsemaan sita¨. (O¨hlen, 2003, s. 379). Impedanssin mittaus suoritetaan
yleensa¨ ja¨nnitteen ja virran mittauksella (Elovaara & Laiho, 2007, s. 396).
VAMP 210 (ANSI 21) (VAMP, 2011a, s. 116-119).
Englanninkielinen nimitys: Under-impedance protection.
Suoja mittaa myo¨ta¨komponentin ja¨nnitetta¨ ja virtaa ja laskee niiden avulla
myo¨ta¨komponentin impedanssin. Suojassa on kaksi ali-impedanssi tasoa, joissa
molemmissa on vakioaikaviive mahdollisuus. Suojan toiminta kannattaa esta¨a¨ ylivir-
tasuojan ka¨a¨nteisella¨ signaalilla. Tilanteessa, jossa ja¨nnite putoaa mutta virta pysyy
samana, laskettu impedanssin voi mahdollisesti laskea laukaisualueen arvoon vaikka
oikosulkua ei ole.
Kuva 23: Ali-impedanssi (VAMP, 2011a, s. 116).
Kuvassa 23 suojan laukaisualue on punaisella viivoitettu ympyra¨ origon ympa¨rilla¨.
Ympyra¨n sa¨de on asetettu ali-impedanssi raja Z <
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Impedanssin raja arvo per unit arvona Z <,Z 
Aikaviive sekunteina t<
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REG 650 (ANSI 21G) (ABB, 2011, s. 117-123).
Englanninkielinen nimitys: Underimpedance protection for generators and transform-
ers.
Suojassa on kolme tasoa, joilla kaikilla on omat mittaukset ja asetukset. On mahdol-
lista ka¨ytta¨a¨ vain yhta¨ tasoa tai kaikkia tasoja. Suojassa ka¨yteta¨a¨n koko ja¨rjestelma¨n
mittausta, joka tarkoittaa vaiheiden va¨listen vikojen eri vikapiirien suorittamista rin-
nakkain. Na¨in saadaan nopeampi toiminta kuin niin sanotuissa kytkin mittauksissa,
joissa vikatyyppi ensin ma¨a¨ritta¨a¨ mita¨ ja¨nnitetta¨ ja virtaa mitataan.
Kuva 24: Ali-impedanssi (ABB, 2011, s. 121).
Jokaiselle tasolle asetetaan kuvan 24 parametrit, impedanssin kulma on kaikille tasoille
sama, mutta impedanssin etu ja takarajat ovat aseteltavissa jokaiselle tasolle.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Impedanssin kulma asteissa ImpedanceAng
Myo¨ta¨impedanssin raja eteenpa¨in ohmeina Z1Fwd, Z2Fwd, Z3Fwd
Myo¨ta¨impedanssin raja taaksepa¨in ohmeina Z1Rev, Z2Rev, Z3Rev
Aikaviive sekunteina tZ1, tZ2, tZ3
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5.4.6 Erovirta/Differentiaali
Erovirtasuojaa ka¨yteta¨a¨n staattorin oikosulkusuojana ja on useimmiten generaattorin
ensisijainen oikosulkusuoja. Staattorissa tapahtuvat oikosulut halutaan huomata
mahdollisimman nopeasti ja erovirtasuojalla on erinomainen nopeus havaita vika.
Erovirtasuojaus perustuu kirchhoffin virtalakiin, jonka mukaan tiettyyn pisteesen
tuleva virta on sama kuin sielta¨ poistuva virta. Na¨in ollen suojaus toteutetaan
kahdella virtamuuntajalla ja virta mitataan molemmin puolin staattoria. Na¨iden
kahden virtamuuntajan va¨lissa oleva alue on ta¨ten differentiaalisuojattu. Normaaliti-
lanteessa erovirta on nolla, vian sattuessa virrat ovat erisuuntaisia ja suoja havaitsee
ta¨ma¨n. (O¨hlen, 2003, s. 360).
VAMP 265 (ANSI 87) (VAMP, 2011b, s. 51-55).
Englanninkielinen nimitys: Differential overcurrent protection.
Suoja mittaa kuvan 25 mukaan ka¨a¨mivirrat molemmilta puolilta ja vertaa niiden eroa.
Muuntajia suojatessa virran laskennat riippuvat kytkenta¨tavasta, mutta generaattori
on aina Yy0 kytketty joten suojan mittaamat virrat ovat todelliset ka¨a¨mivirrat.
Kuva 25: Erovirran mittaus (VAMP, 2011b, s. 51).
Suoja laskee jokaisen vaiheen niin sanotun biasvirran, joka on virran keskima¨a¨ra¨inen
virtaus muuntajassa. Suojan ensimma¨inen taso voidaan asetella sallimaan enemma¨n
erovirtaa, mita¨ suurempi biasvirta on. Toisen tason asetusarvona on ainoastaan
erovirran raja eika¨ siina¨ voida tehda¨ slope asetuksia. Slope asetuksilla ma¨a¨ritella¨a¨n
erovirran sallittu suuruus eri biasvirroilla.
Kuvassa 26 on esimerkki erovirtasuojan toiminnasta. IPickup on herkimma¨n
alueen erovirtaraja, joka voidaan asettaa 5-50%IN . Slope 1 alkupiste, IBIAS1 on aina
0, 5× IN ja sille voi asettaa nousun 5-100 %. Slope 2 alkupiste, IBIAS2 on aseteltavissa
1 − 3 × IN , ja sille voi asettaa 100-200 % nousun. Slope 1 ja 2 muodostavat ka¨yra¨n,
joka rajaa erovirtasuojan toiminta-alueen. Suoja laukaisee erovirran ollessa tietyn
biasvirran arvolla ka¨yra¨n yla¨puolella.
Esimerkissa¨ asetukset ovat IPickup = 0, 25 × IN , Slope1 = 50%, IBIAS2 = 2 × IN ,
Slope2 = 150%.
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Kuva 26: Erovirtasuojan toiminta (VAMP, 2011b, s. 54).
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Erovirran asetusarvo prosentteina nimellisvirrasta(IPickup) ∆I>, ∆I
Slope 1 nousu prosentteina Slope1
Slope 2 alkupiste biasvirran suhteena nimellisvirtaan Ibias2
Slope 2 nousu prosentteina Slope2
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REG 650 (ANSI 87G) (ABB, 2011, s. 98-115).
Englanninkielinen nimitys: Generator differential protection.
Suoja mittaa staattorika¨a¨mityksiin sisa¨a¨n menevia¨ ja ulos tulevia vaihevirtoja ja
vertaa na¨ita¨, normaalitilanteessa summa on nolla, vikatilanteessa suojassa esiintyy
vikavirta, jonka seurauksena suoja laukaisee.
Suojassa on kaksi eri suojaustapaa, joita molempia ka¨yteta¨a¨n yhta¨ aikaa. Na¨ita¨
voidaan kutsua rajoitetuksi ja rajoittamattomaksi. Rajoittamatonta suojausta
ka¨yteta¨a¨n suuria erovirtoja varten, jotka ovat niin suuria, etta¨ ne aivan varmasti ovat
suojausalueen sisa¨lla¨. Ta¨ma¨ suoja ei ole riippuvainen biasvirrasta vaan se asetetaan
suhteessa generaattorin nimellisvirtaan ja rajan ylittyessa¨ suoja laukaisee. Rajoite-
tussa suojassa on suojausalue jaettu kolmeen alueeseen, alue 1, alue 2 ja alue 3. Na¨ma¨
alueet huomioivat seka¨ erovirran, etta¨ biasvirran, ja asetetaan sallimaan suuremman
erovirran suuremmalla biasvirralla. Ensimma¨inen alue on kaikista herkin sen salliessa
vain pienia¨ erovirtoja, kolmas alue on kaikista sallivin. Alueiden virtarajoitukset
asetetaan slope ka¨yrien asetuksilla, joidenka nousu ma¨a¨ritella¨a¨n prosentteina erovirran
ja biasvirran suhteesta. Valitun alueen ka¨yra¨ la¨htee nousemaan edellisen alueen
pa¨a¨ttymispisteesta¨.
Kuva 27: Erovirtasuojan toiminta (ABB, 2011, s. 107).
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Rajoittamattoman suojauksen erovirtaraja suhteessa generaattorin nimellisvirtaan IdUnre
Ensimma¨isen alueen erovirtaraja suhteessa generaattorin nimellisvirtaan IdMin
Ensimma¨isen alueen pa¨a¨ttymispiste suhteessa generaattorin nimellisvirtaan EndSection1
Toisen alueen pa¨a¨ttymispiste suhteessa generaattorin nimellisvirtaan EndSection2
Toisen alueen ka¨yra¨n nousu prosentteina SlopeSection2
Kolmannen alueen ka¨yra¨n nousu prosentteina SlopeSection3
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5.4.7 Vinokuormitus
Vinokuormitussuoja, kutsutaan myo¨s epa¨symmetriasuojaksi, suojaa generaattoria
liian suurelta vinokuormalta. Vinokuormitusta esiintyy yksi- ja kaksivaiheisten
oikosulkujen yhteydessa¨, seka¨ yhden tai kahden vaiheen katkeamisesta tai katkaisijan
vajaanapaisesta toiminnasta jolloin yksi vaihe ja¨a¨ avoimeksi. (Mo¨rsky, 1992, s. 41). Vi-
nokuormituksen johdosta staattoriin syntyy vastakomponentti, jonka magneettikentta¨
pyo¨rii myo¨ta¨komponentin magneettikentta¨a¨ vastaan. Na¨ma¨ vastakkaiset komponentit
aiheuttavat 100 Hz hajavirtoja roottoriin ja vaimennuska¨a¨mitykseen. Vastakom-
ponentin seurauksena koneen va¨a¨nto¨momentti nousee ja se rupeaa ta¨risema¨a¨n ja
ylikuumenemaan. Sallittu vastavirta on generaattorin tyypista¨ riippuen suunnilleen
10-30 %. (Mo¨rsky, 1992, s. 161).
VAMP 210 (ANSI 46) (VAMP, 2011a, s. 67-69).
Englanninkielinen nimitys: Current unbalance protection.
Suojan toiminta huomioi vastakomponentin vaihevirrat. Suojassa on seka¨
vakioaika, etta¨ ka¨a¨nteisaikaviive mahdollisuus. Epa¨symmetria ma¨a¨ritella¨a¨n vasta ja
myo¨ta¨komponentin suhteena joko virrasta tai ja¨nnitteesta¨.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Vastavirran raja prosentteina niimellisivrrasta I2>
Aikaviive sekunteina t>
Aikaviiveen tyyppi DT/INV Type
Ka¨a¨nteisaikaviivekerroin K1
REG 650 (ANSI 46I2) (ABB, 2011, s. 204-210).
Englanninkielinen nimitys: Negative-sequence time overcurrent protection for ma-
chines.
Suoja mittaa vastakomponentin virtaa. Suojassa on vakioaika ja ka¨a¨nteisaikaviive
mahdollisuus, ja kaksi tasoa. Suojan aikaviive on suhteutettu roottorin termiseen
kesta¨vyyteen.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Vastavirran raja prosentteina perusarvosta I2-1>, I2-2>
Aikaviive sekunteina t1, t2
Aikaviiveen tyyppi DT/INV CurveType1
Vastavirtakestoisuus ensimma¨isella¨ tasolla sekunteina K1
Ka¨a¨nteisajan minimiaika sekunteina t1Min
Tason 1 maksimi aikaviive t1Max
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5.4.8 Alimagnetointi
Alimagnetointisuojaa ka¨yteta¨a¨n valvomaan generaattorin toimintaa stabiililla alueella
ja laukaisemaan generaattori irti verkosta jos se on vaarassa pudota tahdista. Alimag-
netointitila syntyy, kun generaattorin magnetointi ei ena¨a¨ tietylla¨ tehotasolla riita¨,
tai magnetointi on kokonaan ha¨vinnyt. Syyna¨ ta¨ha¨n voi olla magnetointikatkaisi-
jan aukeaminen, magnetoinnin katkeaminen, viallinen ja¨nnitteensa¨a¨to¨ tai verkon
ja¨nnitteen nousu.
Alimagnetointitilassa generaattorin loisteho on melkein ta¨ysin kapasitiivista ja stabiil-
isuuden menetyksen riski on suuri, jonka seurauksena generaattori voi pudota tahdista.
Generaattorin pudotessa tahdista se joutuu epa¨tahtika¨ytto¨o¨n. Epa¨tahtika¨yto¨ssa¨ staat-
torissa ja roottorissa esiintyy voimakkaita virta ja ja¨nnitesysa¨yksia¨ seka¨ kuumenemista.
Turbiini, generaattorin akseli ja perustukset kokevat voimakkaita mekaanisia rasituk-
sia. (Mo¨rsky, 1992, s. 162).
VAMP 210 (ANSI 40) (VAMP, 2011a, s. 119-122).
Englanninkielinen nimitys: Under-excitation protection.
Suoja valvoo kapasitiivisen tehon ma¨a¨ra¨a¨. Generaattorin tuottaessa kapasitiivista
tehoa, loisteho on negatiivisella puolella. Suojan voi valita huomioimaan seka¨
loistehon, etta¨ pa¨to¨tehon tai pelka¨sta¨a¨n loistehon.
Kuva 28: Alimagnetointi asetusryhma¨
1 (VAMP, 2011a, s. 120).
Kuva 29: Alimagnetointi asetusryhma¨
2 (VAMP, 2011a, s. 120).
Kuvissa 28 ja 29 tehon ollessa harmaalla alueella suoja laukeaa, suojan laukaisuraja
asetellaan parametreilla Q1 ja Q2. Kuva 28 kuvastaa asetusryhma¨ 1:n toimintaa ja
kuva 29 asetusryhma¨ 2:n toimintaa. Parametreja asetellessa Q1 pisteen P-koordinaatti
on aina nolla ja Q2 pisteen P-koordinaatti on aina 80% generaattorille ma¨a¨ritetysta¨
nimellistehosta. Q-koordinaatilla ma¨a¨ritella¨a¨n rajan kohta. Asetusryhma¨n 1 toiminta
riippuu pa¨to¨tehosta ja loistehon kapasitiivisuudesta, joten toimintasuoraa on kallis-
tettu 8°. Asetusryhma¨ 2 toiminta riippuu ainoastaan kapasitiivisen tehon ma¨a¨ra¨sta¨ ja
ta¨ten toimintasuora on pystysuora ja Q1=Q2.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Asetusryhma¨n valinta 1 tai 2 SetGrp
Loistehon raja prosentteina nimellisna¨enna¨istehosta pisteessa¨ Q1 Q@P0%
Loistehon raja prosentteina nimellisna¨enna¨istehosta pisteessa¨ Q2 Q@P80%
Aikaviive sekunteina t<
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REG 650 (ANSI 40)(ABB, 2011, s. 123-129).
Englanninkielinen nimitys: Loss of excitation.
Releessa¨ ei ole alimagnetointisuojaa vaan ”Loss-of-Excitation” suoja. Suoja mittaa
na¨enna¨ista¨ myo¨ta¨impedanssia generaattorilta katsottuna. Mittaus perustuu ja¨nnitteen
ja virran myo¨ta¨komponenttien mittaukseen.
Kuva 30: Alimagnetointisuojan asetusalueet (ABB, 2011, s. 126).
Kuvassa 30 na¨enna¨isen impedanssin ollessa alueella Z1, niin sanotulla nopealla
alueella, suojaus laukaisee nopeasti. Ta¨ma¨ alue liittyy generaattorin dynaamiseen
stabiilisuuteen. Impedanssin ollessa alueella Z2, hitaalla alueella, suojaus laukaisee
hitaammin ja ta¨ma¨ alue liittyy staattiseen stabiilisuuteen. Suojassa on vian suunnan
rajoittava toiminto, ”directional blinder”.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Alueiden Z1 ja Z2 yla¨raja X-akselilla prosentteina impedanssin perusarvosta XoffsetZ1, XoffsetZ2
Alueiden Z1 ja Z2 halkaisija prosentteina impedanssin perusarvosta Z1diameter, Z2diameter
Aikaviive sekunteina tZ1, tZ2
Jos ka¨yteta¨a¨n suunnan rajoittajaa asetetaan myo¨s:
Suunnan rajoittajan raja X-akselilla prosentteina impedanssin perusarvosta XoffsetDirLine
Suunnan rajoittajan ja R-akselin kulma asteissa DirAngle
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5.4.9 Ylimagnetointi
Ylimagnetointitila esiintyy, kun ja¨nnitteen ja taajuuden suhde on liian korkea, eli joko
suuri ja¨nnite tai matala taajuus aiheuttaa ylimagnetoinnin. Ylimagnetoinnista seuraa
ylila¨mpenemista¨, joka aiheuttaa vaurioita generaattorille. (Alstom, 2011, s. 309).
VAMP 210 (ANSI 24) (VAMP, 2011a, s. 93-95).
Englanninkielinen nimitys: Volts/hertz over-excitation protection.
Suoja reagoi ja¨nnitteen ja taajuuden va¨liseen suhteeseen. Suoja mittaa vaiheiden
va¨lisia¨ pa¨a¨ja¨nnitteita¨ ja huomioi na¨ista¨ aina suurimman. Reletta¨ voidaan ka¨ytta¨a¨ seka¨
50Hz, etta¨ 60Hz verkoissa ja se tunnistaa itse kyseisen verkon taajuuden. Ylimagne-
tointisuojaa tarvitaan generaattoreissa, jotka magnetoidaan myo¨s ka¨ynnistyksen ja
sammutuksen aikana.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
V/Hz suhteen raja prosentteina nimellisesta¨ V/Hz suhteesta Uf>
Aikaviive t>
REG 650 (ANSI 24) (ABB, 2011, s. 236-245).
Englanninkielinen nimitys: Overexcitation protection.
Suojan toiminta perustuu ja¨nnitteen ja taajuuden suhteen laskemiseen. Rele suorittaa
tarkistuksen vaihe-maa ja¨nnitteen ollessa yli 70% nimellisesta¨ vaihe-maa ja¨nnitteesta¨,
sita¨ alempiin ja¨nnitteisiin suojaus ei reagoi. Suoja huomioi 50Hz verkossa taajuuksia
va¨lilta¨ 33-60Hz ja 60Hz verkossa va¨lilta¨ 42-75Hz.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
V/Hz suhteen raja prosentteina nimellis V/Hz suhteesta, ilman kuormaa ja nimellistaajuudella V/Hz>




Alija¨nnitesuoja mittaa ja¨nnitetta¨ ja laukaisee, kun ja¨nnite alittaa asetetun ar-
von. Suojassa pita¨a¨ olla aikaviive, joka esta¨a¨ suojan laukeamisen lyhytaikaisten
ja¨nnitevaihtelujen johdosta, ta¨ma¨n aiheuttaessa turhia keskeytyksia¨. Hyva¨ssa¨
alija¨nnitereleessa¨ voidaan asetusarvo asettaa 50% nimellisja¨nnitteesta¨, ja myo¨s asettaa
aikaviive. (Mo¨rsky, 1992, s. 39). Alija¨nnitesuojausta ka¨yteta¨a¨n melko harvoin
generaattorin suojauksessa (Alstom, 2011, s. 306)
VAMP 210 (ANSI 27) (VAMP, 2011a, s. 99-102).
Englanninkielinen nimitys: Undervoltage protection.
Suoja mittaa pa¨a¨ja¨nnitteita¨ kaikkien kolmen vaiheen va¨lilla¨ ja huomioi niista¨ aina
pienimma¨n, suoja laukaisee, kun mitattu ja¨nnite alittaa suojalle asetetun arvon. Suo-
jassa on kolme alija¨nnitetasoa ja kaikissa tasoissa on vakioaikaviiveen mahdollisuus.
Suojassa on myo¨s alhaisten ja¨nnitteiden lukitus, joka esta¨a¨ turhat laukeamiset silloin,
kun ja¨nnite katkaistaan.
Kuva 31: Alija¨nnite (VAMP, 2011a, s. 100).
Kuvassa 31 tilanteet C, E I ja K ovat normaalin ja¨nnitetason alueella, B, D, F ja H
ovat alija¨nnite tilassa ja A, G ja J ovat lukitun alarajan alla joten niita¨ ei katsota
alija¨nnitteisiksi.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Alija¨nniteraja prosentteina pa¨a¨ja¨nnitteesta¨ U <, U , U≪
Aikaviive t <, t,t≪
Alija¨nnitelukituksen raja prosentteina pa¨a¨ja¨nnitteesta¨ LV Blk
REG 650 (ANSI 27) (ABB, 2011, s. 217-223).
Englanninkielinen nimitys: Two step undervoltage protection.
Suojassa voi valita ja¨nnitteen mittauksen maa-vaihe tai vaihe-vaihe va¨liseksi, ja
myo¨s jos mittaus on tehollisarvosta vai perusarvosta. Mittaus tapahtuu aina kaikista
kolmesta ja¨nnitteesta¨. Suojassa on kaksi alija¨nnitetasoa, joissa molemmissa on
vakioaikaviive mahdollisuus, ja ensimma¨isessa¨ tasossa on myo¨s ka¨a¨nteisaikaviive
mahdollisuus
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:




Mahdollista ylija¨nnitetta¨ aiheuttavia vikatilanteita ovat voimakoneen rynta¨a¨minen,
kuormituksen a¨killinen ha¨via¨minen ja ja¨nnitteensa¨a¨ta¨ja¨n rikkoutuminen. Vesivoim-
ageneraattorin rynna¨tessa¨ voi ylija¨nnite olla jopa 50-100 %, jolloin muuntaja ottaa
valtavan tyhja¨ka¨yntivirran, joten asetteluarvot pita¨a¨ laittaa tarpeeksi alhaiselle
ja¨nnitetasolle. (Mo¨rsky, 1992, s. 154).
Ylija¨nniterele avaa generaattorin pa¨a¨katkaisijan, poistaa magnetoinnin ja pysa¨ytta¨a¨
voimakoneen joten siina¨ tarvitaan useampi kosketin, tai ka¨ytta¨a¨ lisa¨laitteena apureletta¨
monella koskettimella. Ylija¨nnitereleen on saatava ja¨nnitetta¨ myo¨s tapauksissa, joissa
ja¨nnitesa¨a¨ta¨ja¨ on epa¨kunnossa. (Mo¨rsky, 1992, s. 153).
Generaattorin ylija¨nnitekesta¨vyys pienenee sita¨ mukaan, kun taajuus pienenee,
taajuuden pienentyessa¨ magneettivuo tiivistyy, joka aiheuttaa rautasyda¨men mag-
neettisen kylla¨stymisen ja nopean la¨mpenemisen. Tilanne on pahin silloin, kun yhta¨
aikaa esiintyy alitaajuutta ja ylija¨nnitetta¨. Keskisuurten ja suurten generaattoreiden
automaattinen ja¨nnitteensa¨a¨to¨ tulisi varustaa ja¨nnite/taajuus-rajoittimella(Mo¨rsky,
1992, s. 154).
VAMP 210 (ANSI 59) (VAMP, 2011a, s. 90-92).
Englanninkielinen nimitys: Overvoltage protection.
Suoja mitta pa¨a¨ja¨nnitteita¨ kaikkien kolmen vaiheen va¨lilla¨ ja huomioi niista¨ aina
suurimman. Ka¨ytta¨ma¨lla¨ pa¨a¨ja¨nnitteita¨ eika¨ vaiheja¨nnitteita¨ saadaan ka¨teva¨sti
poistettua se mahdollisuus, etta¨ suoja laukeaisi vaiheen ja maan va¨lilla¨ sattuvan
maasulun aiheuttamasta ylija¨nnitteesta¨, maasulkusuojausfunktiot huolehtivat ne viat.
Suojassa on kolme ylija¨nnitetasoa, joissa kaikissa on vakioaikaviive mahdollisuus.
Ylija¨nnitesuojan hystereesi on vakioasetuksena 3%. Jos ollaan alueella, jossa vaaditaan
herkka¨a¨ suojausta, jonka asetusarvo on alle 3%, on syyta¨ alentaa hystereesia¨.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Ylija¨nniteraja prosentteina nimellisja¨nnitteesta¨ U>, U, U≫
Aikaviive sekunteina t>, t, t≫
Tietyissa¨ tapauksissa hystereesi prosentteina Hyster
REG 650 (ANSI 59) (ABB, 2011, s. 223-230).
Englanninkielinen nimitys: Two step overvoltage protection.
Suojassa voi valita ja¨nnitteen mittauksen maa-vaihe tai vaihe-vaihe va¨liseksi, ja
myo¨s jos mittaus on tehollisarvosta vai perusarvosta. Mittaus tapahtuu aina kaikista
kolmesta ja¨nnitteesta¨. Suojassa on kaksi ylija¨nnitetasoa, molemmissa on vakioaikaviive
mahdollisuus ja ensimma¨isessa¨ tasossa on myo¨s ka¨a¨nteisaikaviive mahdollisuus.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Ylija¨nniteraja prosentteina ja¨nnitteen perusarvosta U1>, U2>
Aikaviive sekunteina t1, t2
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5.4.12 Taajuus
Taajuussuoja mittaa generaattorin ja¨nnitteen taajuutta, ja sen laskiessa liian pieneksi
tai noustessa liian suureksi, tulee suojan tehda¨ tarvittavat kytkenna¨t (Mo¨rsky, 1992,
s. 40).
Alitaajuutta voi esiintya¨, kun generaattoria ylikuormitetaan, tai ja¨rjestelma¨ssa¨
sattuvan vian seurauksena, jonka johdosta generaattorin tuottama teho ei riita¨
kuormituksen kattamiseen (Alstom, 2011, s. 310).
Ylitaajuutta voi esiintya¨ generaattorissa tehonsa¨a¨ta¨ja¨n vioittumisen johdosta tai
kuormituksen a¨killisesta¨ ha¨via¨misesta¨ (Mo¨rsky, 1992, s. 155).
Taajuussuojat ovat joissakin releissa¨ eri suojausfunktioissa ja toisissa releissa¨ ne ovat
samassa funktiossa.
VAMP 210 (ANSI 81H/81L) (VAMP, 2011a, s. 109-111).
Englanninkielinen nimitys: Overfrequency and underfrequency protection.
Releessa¨ yli- ja alitaajuussuojat on yhdistetty samaan funktioon. Suoja mittaa
taajuuden kahdesta ensimma¨isesta¨ ja¨nnitesyo¨to¨sta¨. Ainakin yhteen na¨ista¨ pita¨a¨ olla
ja¨nnite kytkettyna¨, jotta taajuusmittaus on mahdollista.
Suojassa on nelja¨ tasoa, kaksi alempaa tasoa voidaan asettaa yli- tai alitaajuus-
suojiksi, ja kaksi ylempa¨a¨ tasoa on alitaajuussuojia. Kaikki tasot voidaan halutessa
asettaa alitaajuussuojiksi yhta¨ aikaa. Alitaajuussuojassa on alija¨nnitelukitus. Ta¨lla¨
esteta¨a¨n turhat laukeamiset generaattorin ollessa pysa¨hdyksissa¨.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Taajuuden yla¨/alaraja Hertseina¨ f><, f><><, f<, f
Aikaviiveen sekunteina t><,t><><,t<,t
Kahden ensimma¨isen tason suojaustyyppi < tai >
REG 650 (ANSI 81) (ABB, 2011, s. 255-262).
Englanninkielinen nimitys: Underfrequency protection, Overfrequency protection.
Releessa¨ on erilliset alitaajuus ja ylitaajuus suojaukset.
Alitaajuussuoja
Suoja mittaa syo¨tto¨ja¨nnitteen taajuutta, mittaus on riippuvainen ja¨nnitteen suuruud-
esta. Suojassa on yksi alitaajuustaso, jossa on vakioaikaviive ja alija¨nnitelukitus.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Taajuuden alaraja Hertseina¨ StartFrequency
Aikaviive sekunteina tDelay
Ylitaajuussuoja
Suoja mittaa myo¨ta¨komponentin ja¨nnitteen taajuutta. Suojassa on yksi ylitaajuus-
taso, jossa on vakioaikaviive ja alija¨nnitelukitus.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:




Takatehosuoja mittaa verkosta generaattoriin pa¨in meneva¨a¨ tehoa, ja tehon ylitta¨essa¨
asetusarvon suoja laukaisee. Takatehosuojalla suojataan turbiinia esta¨ma¨lla¨ gen-
eraattorin toiminta moottorina, joka voi vaurioittaa voimakonetta. Vika ilmenee
silloin, kun sa¨hko¨tehon suunta muuttuu ja teho siirtyy verkosta generaattoriin.
Vesivoimalaitoksessa generaattorin takateho aiheuttaa turbiinikoneistoon ta¨rina¨a¨,
joka voi sen johdosta vaurioitua.(Mo¨rsky, 1992, s. 166). Turbiinin lapojen pyo¨riessa¨
ohjaussiipien ollessa suljettuina voi ta¨sta¨ seurata kavitaatiota. Ta¨sta¨ voi pa¨a¨asiassa
kaplanturpiineille aiheutua vakavia laakerivikoja. (O¨hlen, 2003, s. 382).
Suojan pita¨a¨ sallia pienia¨ takatehoja, koska verkkoon tahdistaessa generaattorissa
usein esiintyy pienta¨ takatehoa ja se ei saa aiheuttaa suojan laukeamista. Suojassa
pita¨a¨ myo¨s olla tietty hitaus, jotta se ei laukea verkon tehojen heilahtelusta. (Mo¨rsky,
1992, s. 166).
VAMP 210 (ANSI 32) (VAMP, 2011a, s. 126-129).
Englanninkielinen nimitys: Rewerse power and under-power protection.
Suojassa on seka¨ takateho- etta¨ aliteho-funktio. Takatehofunktiota ka¨yteta¨a¨n
esta¨ma¨a¨n generaattorin toimimista moottorina, ja alitehofunktiota voidaan ka¨ytta¨a¨
havaitsemaan mekaanisen kuormituksen katoaminen. Molemmat funktiot mittaavat
pa¨to¨tehoa, ja suojan asetusarvo on suhteessa turbiinin nimellistehoon.
Kuva 32: Takateho (VAMP, 2011a, s.
127).
Kuva 33: Aliteho (VAMP, 2011a, s.
128).
Kuvista 32 ja 33 na¨hda¨a¨n, etta¨ takatehofunktion asetusarvo tulee olla negatiivinen,
edella¨ mainitusta syysta¨ ja alitehofunktion asetusarvo positiivinen. Alitehofunktiossa
on kaksi tasoa.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Takateho/Alitehoraja prosentteina turbiinin nimellistehosta P <, P 
Aikaviive t<, t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REG 650 (ANSI 32) (ABB, 2011, s. 192-200).
Englanninkielinen nimitys: Directional over-/under-power protection.
Suojassa on suunnattu ali- ja yliteho suojausfunktio, jolla voidaan mitata liian
korkeaa/matalaa pa¨to¨tehoa, na¨enna¨istehoa tai loistehoa riippuen suojauksen vaa-
timuksista. Silla¨ voidaan myo¨s valvoa pa¨to¨tehon ja loistehon suuntaa. Molemmissa
funktioissa on kaksi tasoa, joissa molemmissa on vakioaikaviive mahdollisuus.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Suunnattu yli/alitehoraja prosentteina lasketusta perusarvosta Power1, Power2
Aikaviive sekunteina TripDelay1, TripDelay2
Ominaiskulma asteissa Angle1, Angle2
5.4.14 Tahaton verkkoonkytkenta¨
Suoja esta¨a¨ generaattorin tahattoman verkkoon kytkenna¨n. Tilanne, jossa katkaisija
suljetaan generaattorin ollessa pysa¨hdyksissa¨, tai ka¨ynnissa¨ mutta ei viela¨ tahdistet-
tuna, on niin sanottu tahaton verkkoonkytkenta¨. Ta¨ma¨n tapahtuessa todella suuret
virrat indusoituvat pa¨a¨osin roottoriin, mutta myo¨s staattoriin, aiheuttaen suuria
la¨mpo¨tiloja ja vaurioita. (Alstom, 2011, s. 309).
Vampin generaattorisuojassa ei ole tahattoman verkkoonkytkenna¨n suojausta,
Abb:n generaattorisuojassa on.
REG 650 (ANSI 50AE) (ABB, 2011, s. 200-203).
Englanninkielinen nimitys: Accidental energizing protection for synchronous gener-
ator. Suoja mittaa kaikkien vaiheiden virtoja ja pa¨a¨ja¨nnitteita¨ ja huomioi na¨ista¨
aina suurimmat. Vaihevirtojen mittaus tehda¨a¨n joko generaattorin napapuolelta tai
ta¨htipisteen puolelta, ja ja¨nnitemittaus napapuolelta. Vikatilanteessa ja¨nnite on liian
pieni virran ollessa liian suuri. Ja¨nnitteen ylitta¨essa¨ tietyn arvon on generaattori
normaalissa toiminnassa ja silloin suojan toiminta on estetty.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Virran yla¨raja prosentteina perusvirrasta I>
Ylivirran aikaviive sekunteina tOC
Ja¨nnitteen alaraja prosentteina perusja¨nnitteesta¨ ArmU<
Alija¨nnitteen aikaviive sekunteina tArn
Ja¨nniteraja, jonka ylla¨ toiminta esteta¨a¨n DisarmU>
Aikaviive suojauksen estolle sekunteina tDisarm
63
5.4.15 Taajuuden muutosnopeus ROCOF
Taajuuden muutosnopeuden suoja, niin sanottu Rocof, vertaa taajuuden todel-
lista arvoa normaaliin arvoon. Suojan toiminta perustuu taajuuden laskemis-
/nousemisnopeuden valvontaan ja suoja laukaisee jos ta¨ma¨ muutosnopeus on sallittua
nopeampi. (Alstom, 2011, s. 320).
Suoja pystyy tavallaan ennustamaan yli- ja alitaajuuden ja on ta¨ten nopeampi
havaitsemaan taajuusviat kuin perinteiset taajuussuojat, ja sen avulla nopeutetaan
toimintaa taajuuden vikatilanteissa. Sita¨ ka¨yteta¨a¨n myo¨s nopeaan kuorman
purkamiseen ja saarekeka¨yto¨n tunnistamiseen. Rocof suoja on todella tehokas
huomaamaan saarekeka¨ytto¨o¨n joutumisen. Mita¨ enemma¨n generaattorin ja¨ljella¨ oleva
kuormitus eroaa ennen saareketilannetta vallinneesta kuormituksesta, sita¨ paremmin
suoja tunnistaa tilanteen. (VAMP, 2011a, s. 111).
Taajuuden muutokset voivat johtua kuormituksen muuttumisesta tai vikatilanteista.
Kuormitusta pienenta¨essa¨ taajuus nousee ja kuormitusta suurentaessa taajuus laskee.
Normaalitilanteessa kuormituksen muutoksista johtuva taajuuden hetkellinen nousu
tai lasku ja¨a¨ heilahtelemaan kunnes generaattorin ohjausja¨rjestelma¨ palauttaa taa-
juuden normaaliin arvoon. Vikatilanteessa, jossa oikosulkuvirta on suuri, tai lisa¨tty
kuormitus on niin suuri, etta¨ se ylitta¨a¨ generaattorin tuotantokapasiteetin, ei taajuus
ja¨a¨ heilahtelemaan vaan se jatkaa laskemista. (VAMP, 2011a, s. 111).
VAMP 210 (ANSI 81R) (VAMP, 2011a, s. 111-116).
Englanninkielinen nimitys: Rate of change of frequency (ROCOF) protection.
Suojan toiminta perustuu todellisen muutosnopeuden keskiarvoon. Suoja laukeaa jos
muutosnopeus tietyn aikaviiveen aikana on suurempi kuin sallittu muutosnopeus.
Yli- ja alitaajuussuojia tulee ka¨ytta¨a¨ yhdessa¨ rocof:n kanssa. Vaikka rocof usein on
nopeampi havaitsemaan muutokset, tilanteissa joissa taajuus muuttuu hitaasti se ei
havaitse vikaa.
Kuva 34: Taajuuden muutosnopeus (VAMP, 2011a, s. 111).
Kuvassa 34 taajuuden muutosnopeus on asetettu 0,5Hz/s ja t seka¨ tMin ovat 0,6s.
Kun t ja tMin asetetaan samoiksi, on suojassa vakioaikaviive, ja laukaisu tapahtuu
0,6s. kohdalla. Jos tMin asetetaan pienemma¨ksi kuin t saadaan ka¨a¨nteisaikaviive.
Silloin tMin on minimi ka¨a¨nteisaikaviive. Jos kuvassa 34 asetetaan tMin 0,15s. tulee
suojan laukaisu tapahtumaan jo 0,3s. kohdalla
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Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Taajuuden muutosnopeuden raja Hz/s df/dt>
Aikaviive sekunteina t>
Minimi ka¨a¨nteisaikaviive sekunteina tMin
REG 650 (ANSI 81) (ABB, 2011, s. 262-265).
Englanninkielinen nimitys: Rate-of-change frequency protection.
Suoja mittaa jatkuvasti taajuuden muutosnopeutta ja vertaa sita¨ asetettuun arvoon.
Suoja on myo¨s riippuvainen alija¨nnitelukituksesta, jos ja¨nnite on lukitusrajan alla
suoja ei reagoi. Suojassa on vakioaikaviive.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Taajuuden muutosnopeuden raja Hz/s StartFreqGrad
Aikaviive sekunteina tTrip
5.4.16 Laakerivirta
Vesivoimageneraattorin akselissa mahdollisesti esiintyva¨ ja¨nnite johtuu magneettipiirin
epa¨symmetriasta. Ja¨nnite voi olla noin 10-20V, ja siita¨ tulee laakerivirta, joka ajan
myo¨ta¨ vahingoittaa laakereita ja ylila¨mmitta¨a¨ ja¨a¨hdytyso¨ljyn. Erista¨ma¨lla¨ laakerit
pystyta¨a¨n esta¨ma¨a¨n laakerivirrat, ja laakerivirtasuojarele asetetaan valvomaan eristys-
ten kuntoa. (Mo¨rsky, 1992, s. 165).
MC0A(Microelettrica Scientifica, 2014, s. 1).
Laakerivirtasuojana ka¨yteta¨a¨n Microelettrica Scientifica MC0A reletta¨, koska laak-
erivirrat ovat pienia¨ ja kyseisen releen herkkyys on parempi kuin esimerkiksi VAMP
releiden. Suojaustoiminto on tavallinen maasulun ylivirtasuoja.
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5.4.17 Epa¨tahti
Epa¨tahtisuojalla generaattori saadaan mahdollisimman nopeasti irrotettua verkosta
epa¨tahtitilanteessa. Toiminnan tulee olla nopeaa, jotta generaattorin suurilta vaurioilta
va¨ltyta¨a¨n ja etta¨ heilahtelu ei vaikuta kovin kauaa ja¨rjestelma¨n syo¨tta¨miin kuormiin.
Generaattori voi joutua epa¨tahtitilaan pa¨a¨osin seuraavista syista¨, ja¨rjestelma¨ssa¨
esiintyva¨n vian liian pitka¨ selvitta¨misaika, generaattorin tehokulman ollessa suuri
ja la¨hella¨ stabiilisuuden rajaa tai alimagnetoinnista. Epa¨tahtika¨yto¨lle on tyypillista¨
suuret heilahtelut pa¨to¨tehossa ja loistehossa. Suojaus voidaan toteuttaa huomioimalla
takateho tai impedanssi. (Alstom, 2011, s. 315-317). Vampin generaattorireleessa¨ ei
ole epa¨tahtisuojaa, ABB:n generaattorireleessa¨ on.
REG 650 (ANSI 78) (ABB, 2011, s. 129-141).
Englanninkielinen nimitys: Out-of-step protection.
Suoja tunnistaa tehon heilahtelut seuraamalla impedanssia. Suojausalue ma¨a¨ra¨ytyy
eteenpa¨in ja taaksepa¨in ulottuvista impedansseista. Eteenpa¨in ulottuva impedanssi,
RE, ma¨a¨ra¨ytyy kaikista generaattorin ja¨nnitteeseen vaikuttavista impedansseista eli
muuntajan, kaapeleiden ja verkon impedanssista. Taaksepa¨in ulottuva impedanssi,
SE, ma¨a¨ra¨ytyy generaattorin transientista reaktanssista.
Suojauksessa on kaksi aluetta, joista ensimma¨inen alue huomioi generaattorin ja
mahdollisesti sen muuntajan, ja toinen alue huomioi ja¨rjestelma¨ssa¨ kauempana
generaattorista olevat viat. Mika¨li heilahtelujen keskipiste on ensimma¨isella¨ alueella,
asetetaan suoja yleensa¨ laukeamaan yhden heilahduksen ja¨lkeen, mutta se voidaan
myo¨s asettaa sallimaan useampia heilahduksia. Jos heilahtelut tapahtuvat kauempana,
eli toisella alueella, asetetaan suoja sallimaan useampi heilahdus ennen laukeamista.
Kuva 35: Epa¨tahtisuoja (ABB, 2011, s. 132).
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Suojaalue on kuvassa 35 kahden sinisen ympyra¨n muodostama soikea keskikohta.
Ta¨ma¨n alueen yla¨raja on edella¨ mainittu RE ja alaraja SE. Kuvassa punainen viiva
kuvaa vikatilanteen aiheuttamaa heilahtelua.
–Piste 0 on impedanssi normaalin toiminnan aikana.
–Piste 1 on impedanssi kolmivaiheisen oikosulun aikana.
–Piste 2 on vian selvitta¨misen ja¨lkeen.
–Piste 3 epa¨tahtika¨ytto¨ ja heilahtelu.
Ka¨ytta¨ja¨ asettaa parametrit:
Ensimma¨isen alueen kattavuus prosentteina eteenpa¨in ulottuvasta impedanssista ReachZ1
Ensimma¨isella¨ alueella sallittujen heilahduksien ma¨a¨ra¨ NoOfSlipsZ1
Toisella alueella sallittujen heilahduksien ma¨a¨ra¨ NoOfSlipsZ2
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6 Tulokset
Opinna¨ytetyo¨n tuloksena on uusi laskentapohja oikosulkuvirtojen laskemista varten
ja ka¨sikirja vesivoimalaitosten generaattorien relesuojaukselle.
Uusi laskentapohja on edelta¨ja¨a¨nsa¨ ka¨ytta¨ja¨ysta¨va¨llisempi ja siina¨ on enemma¨n
laskumahdollisuuksia. Liitteessa¨ 1 tehtyjen laskentamenetelmien vertailun ja tark-
istuksen ansiosta tiedeta¨a¨n myo¨s, etta¨ laskut toteutuvat oikein ja tarpeeksi tarkalla
marginaalilla. Laskentapohjalla saadaan laskettua kaikki oikosulkuvirrat, joita
tarvitaan kojeiston mitoitukseen. Edellisella¨ pohjalla laskettiin ainoastaan alkuoiko-
sulkuvirta, joka ta¨ma¨n tyo¨n ansiosta todettiin riitta¨ma¨tto¨ma¨ksi. Liitteessa¨ 2 on
laskentapohjia vastaavista laitoksista tehty simuloinnit Neplan simulointiohjelmalla.
Simuloidut tulokset vastaavat laskentapohjilla saatuja tuloksia, joten laskentapohjien
tarkkuus on todettu tarpeeksi hyva¨ksi. Liitteessa¨ 3 on kaikista laskentapohjista
saatava tulospaperi esiteltyna¨, ja ta¨ma¨n lisa¨ksi liitteessa¨ 8 on esitetty laskentapohjan
ulkona¨ko¨ Excel-ympa¨risto¨ssa¨.
Tutustumalla eri suojarelevalmistajien ehdotuksiin seka¨ Statkraftin vaatimuksiin
taulukko 3 toteutui, joka antaa ka¨ytta¨ja¨lle pohjan relesuojauksen suunnitteluun.
Relesuojauksen vaatimuksia ei Suomessa ole, joten taulukko on suuntaa antava ja
sita¨ pita¨a¨ soveltaa jokaiseen projektiin sopivaksi. Ka¨sikirjassa on selvennetty kaikkien
taulukossa 3 esitettyjen suojaustoimintojen toimintaperiaate seka¨ annettu ohjeet
na¨iden asetteluihin yleisimmissa¨ suojareleissa¨, jotka ovat VAMP 210- ja ABB REG
650-generaattorisuojareleet. Ka¨sikirja antaa myo¨s tietoa muista ta¨rkeista¨ seikoista,
joita suojausta suunnitellessa tulee ottaa huomioon kuten selektiivisyys, varasuojaus
ja yleisesti, mita¨ vikatilanteita generaattorissa voi esiintya¨ ja miksi generaattori
pita¨a¨ suojata hyvin. Liitteessa¨ 4 on AutoCad-piirrustusohjelmalla piirretyt esimerkit
relesuojauksen toteuttamisesta sisa¨lta¨en varasuojauksen kahden eri koon laitok-
sissa. Na¨iden laitosten suojaus on toteutettu Statkraft(2014)-vaatimusten mukaan.
Ka¨sikirjana toimii opinna¨ytetyo¨n luku 5 kokonaisuudessaan.
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7 Keskustelu
Opinna¨ytetyo¨n tarkoituksena oli parantaa olemassa olevaa oikosulkulaskentapohjaa
ja selvitta¨a¨ generaattorin relesuojausta. Aluksi suunnitelmissa oli, etta¨ oikosulku-
laskentapohjan tekeminen olisi vain pieni osa tyo¨sta¨. Aika nopeasti kuitenkin selveni,
etta¨ se tulee viema¨a¨n suunniteltua enemma¨n aikaa. Suurin osa tyo¨sta¨ koostui eri
laskentamenetelmiin tutustumisesta ja standardisoitujen tapojen tulkitsemisesta.
Ensin selvitin miten vanha laskentapohja toimi ja mita¨ laskentamenetelmia¨ siina¨
ka¨ytettiin. Ta¨ma¨n selvennettya¨ aloin tutkia eri laskentamenetelmia¨ ja selvitta¨a¨
mita¨ kaikkea laskentapohjan tulisi laskea. Selvitin myo¨s kaikki oikosulkuun kuuluvat
vaiheet ja suureet. Kun olin tutustunut laskentamenetelmiin ja niihin kuuluviin eri
osiin, rupesin kehitta¨ma¨a¨n uutta laskentapohjaa. Toivomus tehta¨va¨nantajalta oli,
etta¨ ulkona¨ko¨ olisi mahdollisimman samanlainen kuin vanhassa pohjassa, jotta vanhaa
pohjaa ka¨ytta¨neet henkilo¨t pystyva¨t helposti siirtyma¨a¨n uuden pohjan ka¨ytto¨o¨n. Na¨in
ollen tein pohjasta ulkona¨o¨llisesti melkein samanlaisen muutamilla lisa¨yksilla¨.
Laskentapohjan valmistuttua aloin tutustua relesuojaukseen. Alkuvaiheessa oli
hieman haasteellista tieta¨a¨ mista¨ aloittaa, koska relesuojaukselle ei ole selkeita¨
ohjeita. Rupesin vertailemaan eri relevalmistajien ehdottamia suojauksia ja sain
myo¨s ka¨ytto¨o¨ni Statkraftin norjalaiset vaatimukset. Na¨ita¨ yhdistelema¨lla¨ kokosin
tarvittavat suojaustoiminnot ja na¨ihin tuli muutama lisa¨ys tehta¨va¨nantajan toivo-
muksesta. Kun olin selvitta¨nyt tarvittavat suojaustoiminnot, aloin selvitta¨a¨ jokaisen
suojan toimintaa. Kirjoitin jokaisesta suojasta lyhyen tekstin miten suoja yleisesti
toimii, ja koska tehta¨va¨nantajan projekteissa useimmiten ka¨yteta¨a¨n VAMP- ja
ABB-generaattorisuojia, tein na¨iden suojien toiminnasta ja asetuksista myo¨s ohjeet.
Oikosulkulaskentapohja tulee ka¨ytto¨o¨n projektien suunnittelijoille heida¨n mitoittaessa
kojeistoja. Relesuojauksen ohjeet ovat pa¨a¨osin tarkoitettu uusille suunnittelijoille,
ja niista¨ he saavat nopeasti hyva¨t alkutiedot miten suojaus toteutetaan. Myo¨s
vanhemmat suunnittelijat voivat ka¨ytta¨a¨ ohjetta suuntaa antavana tukena.
Koska oikosulkulaskentaan liittyva¨ osa oli paljon laajempi kuin mita¨ aluksi ajat-
telimme, jouduimme ja¨tta¨ma¨a¨n tyo¨sta¨ pois tiettyja¨ osia. Suurin pois ja¨tetty osa
oli relesuojauslaskentaa varten tehta¨va¨ laskentapohja, jolla laskettaisiin relesuojien
asetukset. Ta¨ma¨ on niin laaja aihe, etta¨ siita¨ voi jatkossa tehda¨ uuden opinna¨ytetyo¨n.
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Xd = 95, 1 Un = 5, 5kV
X ′d = 32, 1 Sn = 17MVA
X ′′d = 22, 1 cosϕ = 0, 86
























1+0,221·sin(arccos(0,86)) = 0, 9885
Generaattorin korjattu impedanssi kaavalla 3.13
ZGK = 0, 393Ω · 0, 9885 = 0, 3885Ω
Generaattorin alkuoikosulkuvirta kaavalla 3.9
I ′′k3 =
1,1·5,5kV√
3·0,3885Ω = 8991, 4A ≈ 8, 99kA
Ominaisoikosulkuteholla





Generaattorin alkuoikosulkuvirta kaavalla 3.7
I ′′k3 =
1,1·76,92MVA√
3·5,5kV = 8819, 6A ≈ 8, 88kA






Xd = 146, 9 Un = 6, 6kV
X ′d = 28, 0 Sn = 3, 4MVA
X ′′d = 17, 9 cosϕ = 0, 9
























1+0,179·sin(arccos(0,9)) = 1, 020
Generaattorin korjattu impedanssi kaavalla 3.13
ZGK = 2, 293Ω · 1, 020 = 2, 339Ω
Generaattorin alkuoikosulkuvirta kaavalla 3.9
I ′′k3 =
1,1·6,6kV√
3·2,339Ω = 1792, 1A ≈ 1, 79kA
Ominaisoikosulkuteholla





Generaattorin alkuoikosulkuvirta kaavalla 3.7
I ′′k3 =
1,1·18,99MVA√
3·6,6kV = 1827, 3A ≈ 1, 83kA





Xd = 132, 5 Un = 6, 6kV
X ′d = 26, 1 Sn = 5, 5MVA
X ′′d = 16, 8 cosϕ = 0, 9
























1+0,168·sin(arccos(0,9)) = 1, 025
Generaattorin korjattu impedanssi kaavalla 3.13
ZGK = 1, 331Ω · 1, 025 = 1, 364Ω
Generaattorin alkuoikosulkuvirta kaavalla 3.9
I ′′k3 =
1,1·6,6kV√
3·1,364Ω = 3072, 4A ≈ 3, 07kA
Ominaisoikosulkuteholla





Generaattorin alkuoikosulkuvirta kaavalla 3.7
I ′′k3 =
1,1·32,74MVA√
3·6,6kV = 3150, 4A ≈ 3, 15kA






Sn = 13, 509MVA
Un = 6, 9kV
cosϕ = 0, 86
x′′d = 0, 18
Generaattori 2 kilpiarvot:
Sn = 13, 509MVA
Un = 6, 9kV
cosϕ = 0, 86
x′′d = 0, 18
Muuntajan kilpiarvot:
Sn = 25MVA
Un1/Un2 = 66kv/6, 9kV
uk = 14%
Verkon tiedot:
S ′′kv = 2087, 4MVA
Un = 66kV









· 2, 296Ω = 0, 025Ω
Muuntajan oikosulkuimpedanssi kaavalla 3.14.
Zt =
14%·6,92kV
100%·25MVA = 0, 267Ω
Muuuntajan impedanssin korjauskerroin kaavalla 3.17
KT = 0, 95 · 1,11+0,6·0,14 = 0, 964
Muuntajan korjattu impedanssi Zkt = Zt ∗KT = 0, 267Ω · 0, 964 = 0, 257Ω
Ta¨ssa¨ tapaukessa on kaksi identtista¨ generaattoria joten XG1 = XG2 joka saadan
kaavalla 3.11.
XG1 = 0, 18 · 6,92kV13,509MVA = 0, 634Ω





1+0,18·sin(arccos 0,86)) = 1, 007
Generaattorin korjattu impedanssi XG1k = XG1 ·KG = 0, 634Ω · 1, 007 = 0, 638Ω
Vikapisteen oikosulkuimpedanssi = 0,1497
LIITE 1
Kolmivaiheinen alkuoikosulkuvirta kaavalla 3.9
I ′′k3 =
1,1·6,9kV√
3·0,1497 = 29, 27kA
Ominaisoikosulkuteholla






















+ SkG1 + SkG2 = 314, 6MVA
Kolmivaiheinen alkuoikosulkuvirta kaavalla 3.7
I ′′k3 =
1,1·314,6MVA√
3·6,9kV = 28, 96kA



























































































































































































VEO Projektinumero / Asiakas - -
ASIAKKAAN Projektinumero / Projektinimi:
Projektinimi: - -









2087,4 MVA 81,6 MVA
20,1 kA 0,8 kA
Sn [MVA] 25
U1 [kV] 66
U2 [kV] 6,9 Tk (sek.) = 1
zk [%] 14 k = 1,1
Sk [MVA] 178,6 ʃ= 1,8
Ik''[kA] 16,4
164,5 MVA 150,1 MVA
15,1 kA 13,8 kA
SOLMU 1
Skmax[MVA] 314,6
Ik''[kA] 29,0 239,5 MVA 75,1 MVA 239,5 MVA 75,1 MVA
Ith[kA] 27,3 22,0 kA 6,9 kA 22,0 kA 6,9 kA
Is[kA] 73,7
Sn [MVA] 13,509 Sn [MVA] 13,509
U [kV] 6,9 U [kV] 6,9
xd" [%] 18 xd" [%] 18
Ȝ 3,5 Ȝ 3,5
Sk [MVA] 75,1 Sk [MVA] 75,1
Ik''[kA] 6,9 Ik''[kA] 6,9
Ith[kA] 5,9 Ith[kA] 5,9
Is[kA] 17,6 Is[kA] 17,6




VEO Projektinumero / Asiakas - -
ASIAKKAAN Projektinumero / Projektinimi:
Projektinimi: - -





Tk (sek.) = 1
SOLMU 2 k = 1,1




1043,7 MVA 69,0 MVA 1043,7 MVA 69,0 MVA
10,0 kA 0,7 kA 10,0 kA 0,7 kA
Sn [MVA] 25 Sn [MVA] 25
U1 [kV] 66 U1 [kV] 66
U2 [kV] 6,9 U2 [kV] 6,9
zk [%] 14 zk [%] 14
Sk [MVA] 178,6 Sk [MVA] 178,6
Ik''[kA] 16,4 Ik''[kA] 16,4
152,5 MVA 112,6 MVA 152,5 MVA 112,6 MVA
14,0 kA 10,4 kA 14,0 kA 10,4 kA
SOLMU 1
Skmax[MVA] 530,1 455,1 75,1 MVA 455,1 75,1 MVA 455,1 75,1 MVA
Ik''[kA] 48,8 41,9 6,9 kA 41,9 6,9 kA 41,9 6,9 kA
Ith[kA] 46,3
Is[kA] 124,2
Sn [MVA] 13,509 Sn [MVA] 13,509 Sn [MVA] 13,509
U [kV] 6,9 U [kV] 6,9 U [kV] 6,9
xd" [%] 18 xd" [%] 18 xd" [%] 18
Ȝ 3,5 Ȝ 3,5 Ȝ 3,5
Sk [MVA] 75,1 Sk [MVA] 75,1 Sk [MVA] 75,1
Ik''[kA] 6,9 Ik''[kA] 6,9 Ik''[kA] 6,9
Ith[kA] 5,9 Ith[kA] 5,9 Ith[kA] 5,9
Is[kA] 17,6 Is[kA] 17,6 Is[kA] 17,6




VEO Projektinumero / Asiakas - -
ASIAKKAAN Projektinumero / Projektinimi:
Projektinimi: - -
Suunnitteli / päivämäärä: - -
Fill in Results
 
Skmax[MVA] 2087,4 f [Hz] 50 Skmax[MVA] 2087,4
SOLMU 2
Skmax[MVA] 2209,9 Skmax[MVA] 2209,9
Ik''[kA] 21,3 Ik''[kA] 21,3
Ith[kA] 21,2 Ith[kA] 21,2
Is[kA] 54,1 Is[kA] 54,1
2087,4 MVA 122,5 MVA 2087,4 MVA 122,5 MVA
20,1 kA 1,2 kA 20,1 kA 1,2 kA
Sn [MVA] 25 Sn [MVA] 25
U1 [kV] 66 U1 [kV] 66
U2 [kV] 6,9 U2 [kV] 6,9
zk [%] 14 zk [%] 14
Sk [MVA] 178,6 Sk [MVA] 178,6
Ik''[kA] 16,4 Ik''[kA] 16,4
Tk (sek.) =
k = 
164,5 MVA 389,6 MVA 164,5 MVA 389,6 MVA ʃ=
15,1 kA 35,9 kA 15,1 kA 35,9 kA
SOLMU 1
Skmax[MVA] 554,1
Ik''[kA] 51,0 479,1 75,1 MVA 479,1 75,1 MVA 479,1 75,1
Ith[kA] 48,5 44,1 6,9 kA 44,1 6,9 kA 44,1 6,9
Is[kA] 129,8
Sn [MVA] 13,509 Sn [MVA] 13,509 Sn [MVA] 13,509
U [kV] 6,9 U [kV] 6,9 U [kV] 6,9
xd" [%] 18 xd" [%] 18 xd" [%] 18
Ȝ 3,5 Ȝ 3,5 Ȝ 3,5
Sk [MVA] 75,1 Sk [MVA] 75,1 Sk [MVA] 75,1
Ik''[kA] 6,9 Ik''[kA] 6,9 Ik''[kA] 6,9
Ith[kA] 5,9 Ith[kA] 5,9 Ith[kA] 5,9
Is[kA] 17,6 Is[kA] 17,6 Is[kA] 17,6
In [kA] 1,1 In [kA] 1,1 In [kA] 1,1
LIITE 3
 Suojaustoimintojen jako <25MVA generaattoreissa LIITE 4




Staattorin maasulku 90% 6 6 6
Staattorin maasulku 100% 6 6
Erovirta 6 6 6
Vakioaikaylivirta 6 k k
Impedanssi 6 6
Roottorin maasulku 6 6 6
Vinokuormitus 6 6 6
Alimagnetointi 6 6 6
Epa¨tahti k 6
Staattorin ylikuorma 6 6 6
Roottorin ylikuorma 6
Ylija¨nnite 6 6 6
Alitaajuus f > 6 6 6
Ylitaajuus f < 6 6 6
Takateho 6 6 6
Alija¨nnite o o o























Indar suojausehdotukset LIITE 6
ABB suojausehdotukset LIITE 7
Oikosulkulaskentapohjan ulkona¨ko¨ Excel ympa¨risto¨ssa¨ LIITE 8
